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SECŢIUNEA A.  Descrierea generală a proiectului 
 
A.1.  Denumirea proiectului:  
  
Reducerea scurgerilor de gaze din reţeaua de distribuţie „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, 
Transnistria/Republica Moldova 
Versiunea 1.3 
07/02/2012 
 
A.2. A.2. Descrierea proiectului: 
 
Obiectivul 
 
Proiectul CDM propus are drept scop reducerea scurgerilor de gaze naturale provenite din 
componentele de suprafaţă ale sistemului de distribuţie a gazelor „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” 
SRL. Pe lângă faptul că reduc şi menţin presiunea gazului livrat consumatorilor, staţiile de măsurare şi 
cele de reglare a presiunii în reţeaua de distribuţie permit scurgerea unui procent mic de gaze naturale, 
care odată eliminate în atmosferă contribuie la încălzirea globală. Astfel, proiectul va conduce la 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), mai exact ale emisiilor de metan, 
minimalizându-le contribuţia la schimbările climatice 

Proiectul va fi implementat la nivelul întregii reţele de distribuţie deservită de cele 7 filiale ale 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 
 
Scurgerile din sistemul de distribuţie sunt cauzate de uzura echipamentului folosit, şocuri termice şi 
vibraţii, precum şi fluctuaţii ciclice (expansiune-contracţie) prin schimbări de temperatură ale aerului 
ambiant. Emisiile de metan provin din diferite surse, inclusiv clapete, supape cu bilă sau mufă, flanşe 
şi fitinguri filetate. Multe dintre aceste componente nu sunt de regulă verificate în concordanţă cu 
actualele norme de siguranţă ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. Operatorii companiei duc 
lipsă de detectoare avansate, precum şi de lucrători instruiţi în vederea identificării scurgerilor cronice 
ale instalaţiilor, măsurării cu acurateţe a ratelor de scurgere şi efectuării reparaţiilor eficiente privind 
stoparea scurgerilor. 
 
Proiectul va conduce la reducerea emisiilor de metan de la supapele cu tijă de etanşare. În graniţele 
proiectului nu sunt incluse alte reduceri ale emisiilor de GES. 
 
Scenariul existent înainte de demararea implementării proiectului 
 
Conform practicii actuale, reparaţiile capitale şi activităţile de mentenanţă în reţeaua de distribuţie a 
gazelor naturale sunt efectuate spre a se asigura distribuţia fiabilă şi sigură a gazelor către 
consumatori. Cu alte cuvinte, inspecţia şi întreţinerea reţelei de distribuţie nu se realizează datorită 
pierderilor economice sau a impactului asupra mediului cauzat de existentele scurgeri de gaze. 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu are suficiente stimulente economice sau administrative 
pentru a detecta şi a reduce scurgerile cronice folosind tehnologii moderne şi materiale de etanşare. 
 
Scenariul proiectului  
 
Dezvoltarea proiectului urmează a reduce scurgerile de gaze naturale din reţeaua de distribuţie a 
regiunii transnistrene prin punerea în aplicare a unor proceduri avansate de detecţie şi reparare a 
scurgerilor. Dezvoltarea proiectului va include inspecţii şi măsurări ale scurgerilor, precum şi lucrări 
de reparaţie la instalaţiile de suprafaţă ale sistemului de distribuţie. Mai exact, scurgerile vor fi 
reparate cu ajutorul materialelor de etanşare de ultimă generaţie Gore-Tex (a se vedea Secţiunea A 4.3 
pentru mai multe detalii). În plus, personalul selectat al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL va fi 
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instruit în tehnici avansate de detecţie, măsurare şi reparare a scurgerilor. Graniţele proiectului sunt 
prezentate amănunţit în Secţiunea B.3.  
 
Scenariul situaţiei de referinţă este acelaşi cu scenariul existent înainte de demararea dezvoltării de 
proiect. 
 
Contribuţia la dezvoltare durabilă 
 
Scurgerile de gaze naturale se soldează cu emisii de metan (CH4) în atmosferă. Se aşteaptă ca punerea 
în aplicare a proiectului să reducă aceste emisii până la 1,639,300 tCO2e de-a lungul unei creditări de 
10 ani. În plus faţă de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, proiectul va contribui, de 
asemenea, la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Transnistriei/Republicii Moldova prin: 
 
 Îmbunătăţirea calităţii mediului şi diminuarea riscurilor pentru angajaţi şi comunităţile locale ca 

urmare a reducerii poluanţilor nocivi (metan); 
 Conservarea unei resurse finite (gaze naturale). Reducerea pierderilor de gaze permite oferirea 

aceleiaşi cantităţi de servicii clienţilor „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, dar cu o 
cantitate mai mică de gaz necesară. Buna gestionare a unei resurse finite, astfel prevenind 
risipa acesteia, constituie un exemplu elocvent de dezvoltare durabilă; 

 Valorificarea abilităţilor experţilor locali în aplicarea tehnicilor avansate de detecţie, măsurare 
şi reparare a scurgerilor; 

 Consolidarea capitalului uman al ţării, prin păstrarea şi ocuparea forţei de muncă locale 
selectată în vederea sprijinirii implementării proiectului (programe de măsurare a scurgerilor, 
lucrări de reparaţie, precum şi monitorizare). 

 
Reducerea deşeurilor, precum sunt scurgerile de gaze naturale din sistemul de distribuţie, constituie 
un pas important în îmbunătăţirea administrării resurselor şi reducerea dependenţei de sursele de 
energie volatile şi costisitoare din exterior. 
 
A.3.  Participanţii la proiect: 
 
Tabelul 1 Lista participanţilor la proiect 

Numele ţării implicate (*) (gazdă) 
indică Ţara Gazdă) 

Entitate/-tăţi publice şi/sau 
private participante la proiect 

(*)  
(după caz) 

Rugăm să precizaţi dacă ţara 
implicată doreşte să fie 

considerată participant la 
proiect (Da/Nu) 

Republica Moldova 
(Gazdă) 

„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL Nu 

Danemarca Danish Carbon Assets ApS Nu 

(*) Potrivit procedurilor şi principiilor CDM, în momentul publicării CDM-PDD la etapa de validare, o ţară 
implicată poate să acorde sau să nu acorde aprobarea acestuia. Abia la momentul solicitării înregistrării, aprobarea 
de către ţările în cauză devine necesară. 
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A.4.  Descrierea tehnică a dezvoltării proiectului: 
 
 A.4.1. Locaţia dezvoltării proiectului: 
 
Proiectul este găzduit de „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL – compania care adminsitrează 
reţeaua de distribuţie a gazelor din Transnistria/Republica Moldova. Sediul companiei se află în 
Tiraspol, pe coordonatele 46.5025°N, 29.3836°E 1. 
 
Proiectul urmează a fi implementat la nivelul întregii reţele de distribuţie transnistrene, compusă din 
cele 7 filiale ale operatorului de distribuţie a gazelor.  
 
Această reţea acoperă toate regiunile din Transnistria (Figura 2). Sfera de aplicare geografică a 
proiectului a fost astfel definită întrucât „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL gestionează întreg 
sistemul de distribuţie al Transnistriei; prin urmare, obiectivul companiei date este axat pe 
îmbunătăţirea întregii reţele. În plus, studiul de fezabilitate efectuat pe diferite segmente ale sistemului 
(în toate filialele) a demonstrat că scurgerile s-au răspândit în întreaga reţea. 
 

                                                      
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Tiraspol 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiraspol
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Figura 1 Harta Transnistriei (aşezare geografică şi regiuni) 
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Figura 2 Harta sistemului reţelei de gaze din Transnistria 

 

N 
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  A.4.1.1.  Ţara (ţările) gazdă:   
 
Transnistria/Republica Moldova 
 
  A.4.1.2.  Regiunea/judeţul/provincia etc.: 
 
Toate regiunile Transnistriei/Republicii Moldova. 
 
Lista filialelor de distribuţie ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL incluse în graniţele proiectului 
este redată în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 2 Lista filialelor/regiunilor incluse în graniţele proiectului 

Nr Filiale ale operatorului / Regiuni 

1 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Tiraspol 

2 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Bender 

3 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Slobozia 

4 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Grigoriopol 

5 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Dubăsari 

6 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Râbniţa 

7 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie”SRL, Camenca 

 
  A.4.1.3.  Municipiul/oraşul/comunitatea etc.: 
 
Incluse în graniţele proiectului sunt toate municipiile, oraşele şi comunităţile din regiunile indicate. 
 
  A.4.1.4.  Detalii despre locaţie, incluzând informaţii care permit identificarea unică a 
proiectului (maxim o pagină): 
 
Locul de amplasare fizică pentru această dezvoltare de proiect include toate supapele cu tijă de 
etanşare instalate la suprafaţa solului, din cadrul sistemului de distribuţie a gazelor „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL, după cum urmează: 
 
 Staţii de reglare de presiune înaltă (GRP) - 133 unităţi; 
 Posturi de reglare a gazelor (CTRP) - 2,549 unităţi; şi 
 Supape autonome cu tijă de etanşare - 1,447 unităţi. 

 
Coordonatele geografice ale celor mai îndepărtate puncte din Transnistria/Republica Moldova la 
Nord, Sud, Vest şi Est sunt următoarele2: 

1. Nord:  48°10′N; 28°34′E 
2. Sud:  46°33′N; 29°54′E 
3. Vest:  48°09′N 28°30′E 
4. Est:  46°49′N; 29°58′E 
                                                      
2 Coordonatele sunt determinate prin intermediul programului Google Earth - 
http://www.google.com/earth/index.html  

http://www.google.com/earth/index.html
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Locaţiile exacte ale tuturor scurgerilor detectate şi reparate vor fi înregistrate în baza de date a 
sistemului de monitorizare. 
Pentru scopurile acestui PDD, participanţii la proiect au efectuat studiul de referinţă asupra scurgerilor 
din reţea în toate filialele „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL.. 
Figurile (3-5) de mai jos prezintă exemple ilustrative de măsurări efectuate în timpul desfăşurării 
studiului asupra componentelor/unităţilor care vor face obiectul dezvoltării de proiect. 
 

 
Figura 3 Staţie de reglare de presiune înaltă  

 
Figura 4 Post de reglare a gazelor  

 
Figura 5 Supapă autonomă cu tijă de etanşare 

 
 A.4.2. Categoria (categoriile) proiectului: 
 
Tipul proiectului:  „Reducerea pierderilor din scurgeri ale staţiilor de compresare şi de măsurare”  

(AM0023 versiunea 03) 
Categoria proiectului:  Sfera de aplicare sectorială 10 – Emisii fugitive din combustibili (solizi, 
petrol, gaz natural) 
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 A.4.3.  Tehnologii care vor fi implementate prin dezvoltarea proiectului:   
 
Dezvoltarea proiectului urmăreşte elaborarea planului şi procedurilor avansate de detecţie şi măsurare 
sistematică a scurgerilor utilizând cele mai optime soluţii tehnice disponibile. Următorul tabel redă pe 
scurt tehnologiile utilizate în prezent de către „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, pe de o parte, şi 
cele prevăzute în cadrul proiectului, pe de altă parte: 
 
Tabelul 3 Compararea tehnologiilor utilizate anterior şi ulterior implementării proiectului 

Lucrare de 
întreţinere 

Tehnologii utilizate anterior 
implementării proiectului 

Echipament / tehnologii spre a fi 
implementate 

Detecţie şi măsurare 
scurgeri 

Dispozitive detecţie scurgeri: 
interferometre cu mină ShI-11, dispozitive 
electronice de detecţie - SТХ 17-6; SТХ 
17-80; SGG -20; IT-M; FP-12. 
Soluţie de săpun, mirosire. 
Dispozitive măsurare scurgeri: nici unul.  

 GMI Gassurveyor™ (Seria 500)  
 prevelator Hi-Flow™ 

Reparare scurgeri Reparaţiile sunt efectuate ca urmare a 
cerinţelor de urgenţă/siguranţă, cu 
utilizarea materialelor de etanşare 
depăşite, îndeosebi a materialului 
ТУ 2573-265-00149363-2005 – nimic 
altceva decât o sfoară din fribră de in 
înmuiată în ulei. 

 materiale de etanşare GORE® 
 

 
Studiul de referinţă asupra scurgerilor (studiul de fezabilitate): 
Studiul de fezabilitate a fost realizat între 8-18 aprilie 2011. Măsurările efectuate utilizând detectoare 
de metan Gassurveyor™ 3500 au fost efectuate la toate cele 7 filiale ale „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL: Tiraspol, Bender, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Râbniţa şi Camenca. Detaliile 
despre echipamentul folosit sunt furnizate mai jos, sub titlul „Tehnologia proiectului”. Toate 
scurgerile de gaz metan identificate (cele care indicau peste 0.5% concentraţie de metan în aer) la 
supape au fost marcate şi numerotate. Odată identificate, măsurarea ratelor de scurgere a fost realizată 
folosind prelevatoare Hi-Flow™.  La fiecare scurgere măsurată a fost făcută o fotografie digitală cu 
indicarea ratei înregistrată de prelevatoare. Pe baza acestei abordări au fost identificate 160 supape cu 
scurgeri; a se vedea Anexa 3 pentru alte detalii în această privinţă. 
 
Tehnologia situaţiei de referinţă: 
 
Secţiunea B.4 examinează în detaliu practica actuală de detecţie a scurgerilor de gaze naturale şi 
măsurile luate în vederea eliminării scurgerilor. 
 
Tehnologia proiectului: 
 
Proiectul implică cele mai noi tehnologii utilizate în detecţia, măsurarea (în funcţie de concentraţie şi 
rata de debit) şi repararea scurgerilor. Scurgerile detectate şi reparate vor fi marcate, înregistrate 
manual şi electronic şi stocate în fiecare an în baza de date. Fotografiile digitale cu fiecare 
componentă în parte vor ajuta, de asemenea, la localizarea lor exactă şi la cunoaşterea condiţiilor de 
înainte şi de după repararea scurgerilor. Secţiunea de mai jos descrie pe scurt cele mai importante 
caracteristici tehnice ale echipamentului spre a fi utilizat în cadrul proiectului. 
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1. Tehnologia de detecţie a scurgerilor: 
 
 În timpul desfăşurării studiului situaţiei de referinţă, 
scurgerile au fost detectate utilizând detectoare de 
oxidare catalitică şi conductivitate termică; GMI 
Gassurveyor™ (Seria 500) (Figura 6). Aceste detectoare 
portabile de gaze, extrem de flexibile, sunt proiectate 
conform celor mai moderne standarde şi aprobate spre 
utilizare în zone cu risc crescut. Posedă ecran LCD cu 
iluminare automată, alarme audio/vizuale şi de eşec şi 
sunt printre detectoarele de gaze cele mai perfecţionate3.  
În timpul desfăşurării fazei de monitorizare, toate 
inspecţiile de proiect vor fi efectuate cu un grad de 
acurateţe nu mai scăzut decât cel oferit de GMI Gassurveyor™ (Seria 500). 
 
 
2. Tehnologia de măsurare a scurgerilor: 
 
La măsurarea scurgerilor se vor folosi prevelatoare Hi-Flow™.4 Prevelatoarele Hi-Flow™  (Figura 7) 
captează toate emisiile provenite de la componentele cu scurgeri şi cuantifică cu exactitate ratele 
scurgerilor de emisii. Odată cu emisiile de gaze, acestea atrag prin furtunul cu vid de prelevare a 
probelor şi un eşantion mare de aer din apropierea componentei cu scurgeri. Detectorul dual de 
hidrocarburi (oxidare catalitică/conductivitate termică) măsoară concentraţiile de hidrocarburi în 
curentul de aer captat, cuprinse între 0.01 şi 100%. Măsurările probelor sunt ajustate apoi pentru 
concentraţia ambiantă de hidrocarburi, în timp ce debitul de masă se calculează prin înmulţirea 
debitului eşantionului măsurat cu diferenţa dintre concentraţia de gaz ambiant şi concentraţia de gaz 
în respectivul eşantion. Prelevatoarele Hi-Flow™ măsoară rate de scurgere de până la 10.5 metri cubi 
pe minut (0.297 m3), (echivalentul a 15.1 mii de metri cubi (428.2 m3) pe zi), cu o clasă de precizie 
a ratei de scurgere calculate de +/- 5%. 
 

 
Figura 7 Prelevator High-Flow 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
3 Pentru detalii tehnice, a se vedea http://www.heathus.com/_hc/index.cfm/products/gas/gasurveyor-500-series 
4 Pentru detalii tehnice, a se vedea http://www.heathus.com/_hc/index.cfm/products/gas/hi-flow-sampler 

Figura 6 Dispozitiv Gassurveyor  

http://www.heathus.com/_hc/index.cfm/products/gas/gasurveyor-500-series
http://www.heathus.com/_hc/index.cfm/products/gas/hi-flow-sampler
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3. Materiale avansate pentru repararea scurgerilor: 
 
Pe măsură ce sunt detectate scurgerile, repararea efectivă a acestora poate varia de la schimbarea 
sigiliilor de fixare, garniturilor, supapelor şi altor componente până la schimbarea întregului utilaj.   
 
Dezvoltarea de proiect prevede folosirea materialelor avansate, nepericuloase pentru mediu, realizate 
din politetrafluoretilenă expandată (PFTE) sub licenţa W.L. Gore & Associates, Inc. Caracteristicile 
tehnice ale acestor materiale sunt prezentate după cum urmează, pe baza extraselor de la producător: 
 
  GORE® Valve Stem Packing este o garnitură de etanşare 

flexibilă, auto-lubrifiantă care elimină uzura tijelor şi se 
menţine pe termen nedefinit. Acest mecanism de lungime 
continuă se instalează uşor şi formează un cilindru de coeziune 
în urma comprimării, nesocilitând efectuarea manşonărilor; în 
majoritatea cazurilor dezactivarea supapei sau dezasamblarea 
garniturii nu sunt necesare. Atunci când este introdusă în 
presetupă, apoi comprimată prin strângerea piuliţei, aceasta se 
compactează într-o etanşare de înaltă densitate. Drept 
rezultat: fixare perfectă, de mare precizie, care corectează toate defectele sau neregularităţile – 
inclusiv cele cauzate de uzură. Odată instalată, o simplă întoarcere de piuliţă este, în 
majoritatea cazurilor, singura măsură de întreţinere necesară. 

 
 GORE® Valve Stem Packing oferă un grad ridicat de flexibilitate, permiţând ajustarea 

garniturii inclusiv la tije şi/sau presetupe uzate. GORE® Valve Stem Packing nu se 
deteriorează în timp, are un coeficient redus de frecare, rezistă la temperaturi de la -268ºC 
până la +343ºC şi nu este afectată de produse chimice obişnuite. Proprietatea de auto-
lubrifiere face ca GORE® Valve Stem Packing să elimine practic uzura tijelor.5 

 
Punerea în aplicare a materialelor de etanşare GORE® marchează un progres substanţial în 
comparaţie cu tehnologia actuală bazată pe bandă izolatoare, grăsimi, lubrifiante cu grafit şi alte 
materiale de etanşare. Se aşteaptă ca implementarea acestor noi materiale de etanşare care nu se usucă 
să reducă semnificativ reapariţia scurgerilor din sistem între efectuarea inspecţiilor periodice de 
întreţinere. Detaliile de performanţă oferite de producător asigură menţinerea integrităţii materialelor 
pentru până la 10 ani, spre deosebire de 1-3 luni, atât cât îşi fac efectul materialele utilizate în prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
5 http://www.gore.com/en_xx/products/sealants/packing/gore-tex_valve_stem_packing.html  

Figura 8 Material de etanşare 
GORE®  

http://www.gore.com/en_xx/products/sealants/packing/gore-tex_valve_stem_packing.html
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A.4.4. Cantitatea estimată de reduceri de emisii generată de-a lungul perioadei de 
creditare:  
 
Tabelul 4 Estimarea reducerii de emisii 

Anul Estimarea anuală a reducerilor de emisii 
în tone de CO2 e 

2012 (4 luni) 54,681 
2013 164,043 
2014 164,043 
2015 164,043 
2016 164,043 
2017 164,043 
2018 164,043 
2019 164,043 
2020 164,043 
2021 164,043 

2022 (8 luni) 109,362 
Total reduceri estimate 
 (tone CO2 e) 1,640,430 

Total număr ani de creditare 10 ani 
Medie anuală de reduceri estimate de-a 
lungul perioadei de creditare (tone CO2 e) 164,043 

 
 A.4.5. Finanţarea publică a proiectului: 
 
Nu a fost oferită finanţare publică. 
 
SECŢIUNEA B.  Aplicarea metodologiei pentru situaţia de referinţă şi monitorizare  
 
B.1. Titlul şi referinţa metodologiei aprobate pentru situaţia de referinţă şi monitorizare, 
aplicată dezvoltării proiectului:   
 
Metodologia aprobată pentru situaţia de referinţă şi monitorizare AM0023 Versiunea 03: 
„Reducerea pierderilor din scurgeri ale staţiilor de compresare şi de măsurare” 
 
Metodologia sus-numită se referă, de asemenea, la „Instrumentul pentru demonstrarea şi evaluarea 
adiţionalităţii” Versiunea 05.2.1.6 
 
B.2. Justificarea alegerii metodologiei şi aplicarea acesteia în dezvoltarea proiectului: 
 
Argumentarea care stă la baza alegerii metodologiei aprobate AM0023 Versiunea 03 ţine de faptul că 
dezvoltarea proiectului îndeplineşte toate condiţiile sale de aplicabilitate. Tabelul 5 justifică relevanţa 
metodologiei selectate în dezvoltarea proiectului propus pentru Transnistria/Republica Moldova. 
 
 
 

                                                      
6 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf
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Tabelul 5 Relevanţa metodologiei alese în dezvoltarea proiectului propus 

Condiţia de aplicabilitate Relevanţa în dezvoltarea proiectului 
Prezenta metodologie se 
aplică activităţilor proiectului 
care reduc scurgerile staţiilor 
de compresare şi de măsurare 
a gazelor naturale în sistemele 
de transport de gaze naturale 
pe distanţe lungi, precum şi 
ale altor instalaţii de suprafaţă 
din sistemele de distribuţie a 
gazelor, inclusiv staţii de 
reglare a presiunii, prin 
elaborarea procedurilor 
avansate de detecţie şi 
reparare a scurgerilor. 

Domeniul de aplicare al proiectului include reducerea scurgerilor de gaze provenite 
din supapele cu tijă de etanşare prezente ca instalaţii de suprafaţă în sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, inclusiv 
staţii de reglare a presiunii şi supape autonome.  
 
Utilizând prelevatorul Hi-Flow™ şi alte tehnologii avansate oferite de proiect, 
dezvoltatorii acestuia au realizat deja un studiu de referinţă privind identificarea şi 
cuantificarea ratelor de scurgere. În plus, dezvoltarea proiectului include dotarea 
personalului „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL cu echipament avansat de 
detecţie/măsurare şi materiale pentru reparaţii, dar şi instruirea în utilizarea acestor 
utilaje/materiale. Ca urmare a implementării proiectului, urmează a fi elaborate 
procedee avansate de detecţie şi reparare a scurgerilor, care vor exclude pe viitor 
riscul apariţiei scurgerilor. 
 
Rezultat: Dezvoltarea proiectului îndeplineşte condiţia de aplicabilitate. 

Prezenta metodologie se 
aplică activităţilor proiectului 
care reduc scurgerile (...): 
 În cazul în care operatorii 

conductei de gaze naturale 
nu deţin echipamente 
necesare identificării 
sistematice şi  reparării 
scurgerilor; 

Până în prezent, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu deţine o metodologie 
sistematică în scopul identificării şi reparării scurgerilor cronice din reţeaua de 
distribuţie. Conform normelor existente (ex: «Normele de siguranţă în Serviciul de 
Gaze», «Regulamentul privind întreţinerea tehnică în industria gazelor naturale») şi 
practicilor din domeniu, lucrările de detecţie şi mentenanţă sunt concentrate pe 
asigurarea distribuţiei fiabile şi sigure a gazelor către consumatori. Actualele 
proceduri de inspecţie şi mentenanţă (I&M) detectează doar o fracţie de scurgeri (în 
principal cele majore, care prezintă un pericol iminent pentru siguranţă) apărute în 
sistem, pe care le elimină temporar. Deseori, scurgerile reapar între efectuarea 
inspecţiilor periodice deoarece materialele de etanşare folosite sunt de calitate 
relativ inferioară. Ca urmare a proiectului, va fi implementat un nou program 
sistematic şi riguros privind identificarea, măsurarea şi repararea scurgerilor, cu 
utilizarea tehnologiilor, materialelor şi tehnicilor avansate. Acest program urmează 
să se suprapună procedurilor minime de I&M efectuate de „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL. 
 
Rezultat: Dezvoltarea proiectului îndeplineşte condiţia de aplicabilitate. 

Prezenta metodologie se 
aplică activităţilor proiectului 
care reduc scurgerile (...): 
 În cazul în care scurgerile 

pot fi detectate şi măsurate 
cu exactitate; 

Studiul situaţiei de referinţă asupra scurgerilor în scopul acestui PDD a fost efectuat 
cu ajutorul echipamentelor avansate pentru detecţia şi măsurarea scurgerilor de 
gaze, demonstrând astfel că scurgerile din reţeaua de distribuţie „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL pot fi identificate şi măsurate cu acurateţe (a se vedea 
Tehnologia proiectului în Secţiunea A.4.3). Această abordare este în deplină 
conformitate cu AM0023 v3.  
 
În decursul implementării proiectului la scară completă şi a etapelor de 
monitorizare, tehnologiile de detecţie şi măsurare a scurgerilor vor fi aceleaşi cu 
cele utilizate pentru studiul situaţiei de referinţă (prelevatoare Hi-Flow™). 
 
Rezultat: Dezvoltarea proiectului îndeplineşte condiţia de aplicabilitate. 

Prezenta metodologie se 
aplică activităţilor proiectului 
care reduc scurgerile (...): 
 În cazul în care un sistem 

de monitorizare poate fi 
pus în aplicare spre a se 
asigura supravegherea 
lucrărilor de reparaţie. 

Sistemul de monitorizate spre a fi aplicat de către promotorii proiectului va fi 
conform cu metodologia de monitorizare a AM0023. Descris în secţiunile 
următoare ale acestui document (a se vedea B.7.2, Anexa 4), respectivul sistem va 
asigura supravegherea componentelor în proporţie de 100%  în vederea prevenirii 
riscului de reapariţie a scurgerilor, inclusiv acolo unde reparaţiile au fost efectuate. 
 
 
Rezultat: Dezvoltarea proiectului îndeplineşte condiţia de aplicabilitate. 
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B.3. Descrierea surselor şi gazelor incluse în graniţele proiectului: 
 
AM0023 impune ca graniţă constituită fizic staţiile de măsurare şi alte instalaţii de suprafaţă ale 
sistemului de distribuţie a gazelor, inclusiv staţii de reglare a presiunii. 
 
În timpul studiului de fezabilitate asupra situaţiei de referinţă, toate tipurile de echipamente din 
instalaţiile de distribuţie a gazelor naturale au fost verificate pentru a identifica posibile scurgeri: 
 Staţii de reglare de presiune înaltă (GRP) – 133 unităţi; 
 Posturi de reglare a gazelor (CTRP) – 2,549 unităţi; 
 Supape autonome cu tijă de etanşare – 1,447 supape. 

În ansamblu, au fost inspectate aproximativ 10.5% din toate staţiile de reglare GRP, 2.3% din toate 
posturile de reglare a gazelor şi 1.5% din supapele autonome cu tijă de etanşare. Informaţii detaliate 
cu privire la studiul realizat sunt prezentate în Anexa 3. 
 
Ca atare, graniţele proiectului cuprind următoarele: 

1. Toate supapele cu tijă de etanşare din staţiile de reglare de presiune înaltă (GRP) şi din 
posturile de reglare a gazelor (CTRP) – 3,388 supape în total; 

2. Supape autonome cu tijă de etanşare – 1,447 supape. 
 
Graniţele proiectului nu vor include sectoare noi ale reţelei de distribuţie, construite ulterior definirii 
situaţiei de referinţă a proiectului CDM. Astfel, numărul componentelor cuprinse în graniţele 
proiectului va rămâne acelaşi de la începutul implementării sale. 
 
Conform acestei clasificări, componentele reţelei de distribuţie a gazelor, precum şi graniţele 
proiectului CDM sunt redate în figura de mai jos.  
 

 
Figura 9 Componentele reţelei de distribuţie „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL şi graniţele 

proiectului CDM 
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Pe parcursul implementării proiectului la scară completă, fiecare locaţie de suprafaţă va fi marcată cu 
numere unice pentru o mai uşoară identificare şi monitorizare, conform cu metodologia. 
 
Nu sunt incluse în graniţele proiectului următoarele scurgeri provenite de la componentele indicate: 

- Scurgeri care ar trebui să fie reparate în regim de urgenţă sau ca măsură de siguranţă; 
- Scurgeri care ar urma să fie reparate ca parte a programului anual de înlocuire a componentelor; 
- Scurgeri ce pot fi detectate şi reparate cu ajutorul actualelor echipamente de detecţie şi reparare 

a scurgerilor. 
Mai multe detalii cu privire la aceste criterii sunt prezentate în Secţiunea B 6.1. 
 
Tabelul 6 Lista gazelor cu efect de seră incluse în graniţele proiectului 

 Sursă Gaz  Se include?   Justificare / Explicaţie 

Si
tu

aţ
ia

 d
e 

 
re

fe
ri

nţ
ă 

Emisii fugitive  

CO2  Nu  Nu se aplică 

CH4  Da 

Această dezvoltare de proiect va reduce emisiile de 
gaz metan din instalaţiile de suprafaţă de distribuţie a 
gazelor. Acest proiect vizează doar emisiile fugitive 
care vor fi înregistrate în decursul implementării 
complete a proiectului şi a stadiilor de monitorizare.   

N2O  Nu  Nu se aplică 

D
ez

vo
lta

re
a 

pr
oi

ec
tu

lu
i 

Emisii fugitive  

CO2  Nu  Nu se aplică 

CH4  Da 

Sistemul de monitorizare prevăzut de metodologie 
este conceput pentru a se asigura că scurgerile 
identificate şi reparate nu degajă gaz metan. Dacă în 
urma reparării scurgerea reapare, se presupune că şi-a 
reluat debitul din ziua imediat următoare ultimei 
inspecţii sau, în cazul unei prime examinări, din ziua 
imediat următoare efectuării reparaţiei. Astfel, 
scurgerile în cazul cărora reparaţia a eşuat sunt 
excluse din reducerile de emisii începând cu prima zi 
după ultima inspecţie. 

N2O  Nu Nu se aplică 
 
B.4. Descrierea modului în care scenariul situaţiei de referinţă este identificat şi descrierea 
scenariului situaţiei de referinţă identificat 
 
Metodologia aprobată AM0023 (Versiunea 03) necesită ca promotorii proiectului să adopte ultima 
versiune aprobată a „Instrumentului pentru demonstrarea şi evaluarea adiţionalităţii”, spre a identifica 
cel mai plauzibil scenariu al situaţiei de referinţă pentru dezvoltarea de proiect. 
 
Identificarea scenariilor concurente ale situaţiei de referinţă 
 
Principalele servicii oferite de „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL sunt importul, transmisia şi 
livrarea de gaze naturale (la presiuni şi volume stabilite) către consumatori. Dată fiind natura acestui 
tip de proiect, dezvoltarea propusă prezintă doar trei alternative fezabile referitoare la scenariile 
situaţiei de referinţă: 
 

1. Menţinerea practicilor existente de detecţie a scurgerilor şi mentenanţă; 
2. Proiectul propus nu se implementează ca un proiect CDM; şi 
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3. Lucrări similare au fost efectuate sau se aşteaptă să fie efectuate spre a reduce scurgerile de gaz 
metan din componente-cheie, folosind tehnologii la fel de performante în detecţia şi 
măsurarea scurgerilor precum cele descrise în AM0023. 

 
Scenariul 1: Menţinerea practicilor existente de detecţie a scurgerilor şi mentenanţă 
 
Scurtă descriere a procedurilor actuale de detecţie şi reparare 
 
Raza de acţiune a procedurilor actuale de detecţie şi reparare este foarte limitată. „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL deţine un program „planificat” de mentenanţă, în cadrul căruia diverse echipe 
aparţinând companiilor subsidiare sunt însărcinate cu verificarea anumitor părţi ale reţelei, conform 
unui grafic stabilit (ex: staţiile de reglare a presiunii (GRP) şi posturile de reglare a gazelor (CTRP) 
sunt inspectate săptămânal sau bisăptămânal). Cu toate acestea, nu există nici o regulă/specificare 
privind tipul de mentenanţă necesar a fi implementat sau o limită care să determine cantitatea maximă 
permisă a scurgerilor dintr-o componentă înainte ca aceasta să fie declarată primejdioasă. În fapt, 
reparaţiile sunt adesea realizate din motive de siguranţă şi pentru a fi în acord cu cerinţele legale, 
inclusiv: 
 
 «Normele de siguranţă în Serviciul de Gaze»; Ordinul #477 al Ministerului Justiţiei din 17 

octombrie 2001; 
 «Regulamentul privind întreţinerea tehnică în industria gazelor naturale», Ordinul #578 al 

Ministerului Justiţiei din 28 decembrie 2001. 
 
Principalul motiv pentru a reduce scurgerile în reţea, definit prin lege, îl constituie 
îndeplinirea cerinţelor de siguranţă; în Transnistria/Republica Moldova nu întâlnim taxe sau 
sancţiuni pentru pierderi în distribuţia gazului.  
 
Operatorii „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu deţin în prezent dispozitive avansate de detecţie 
şi măsurare a scurgerilor, cum sunt cele prevăzute în AM0023, care ar permite personalului atât să 
identifice sursa în mod operativ, cât şi să cuantifice cu exactitate ratele de scurgere. Toate filialele 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL deţin actualmente detectoare de scurgeri de hidrocarburi în 
stoc: interferometre cu mină ShI-11, dispozitive electronice de detecţie – SТХ 17-6; SТХ 17-80; SGG 
-20; IT-M; FP-12. Dispozitivele în cauză sunt însă depăşite din punct de vedere tehnic şi în cantităţi 
insuficiente pentru a fi utilizate pe scară largă; în consecinţă, examinarea scurgerilor se realizează 
folosind soluţii pe bază de săpun. 
 
Dacă sunt necesare reparaţii, acestea se realizează cu ajutorul unor materiale învechite şi ineficiente. 
De exemplu, tijele de supapă sunt reparate folosind numai o sfoară răsucită de in, tratată în ulei. 
Potrivit personalului „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, aceste materiale îşi pierd relativ rapid 
capacitatea de etanşare, cu participarea diferitor factori, cum ar fi: 
 Calitate inferioară şi etanşare necorespunzătoare; 
 Variaţii de presiune (încărcare ciclică); şi 
 Schimbări ale condiţiilor meteorologice.  

 
În pofida existenţei unei proceduri pentru detecţia scurgerilor de gaze şi eliminarea lor, 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu aplică marcarea şi numerotarea sistematică a scurgerilor; 
nu există nicio bază de date care să permită analiza aprofundată a factorilor de influenţă asupra 
deciziilor. De altfel, în multe cazuri, echipele de mentenanţă nu raportează scurgeri recurente datorită 
unei percepţii greşite despre cum s-ar putea raporta conducerea la performanţele lor. Astfel, actualul 
sistem nu reuşeşte să asigure detecţia sistematică şi repararea scurgerilor în proporţie de 100%, 
precum s-a demonstrat în timpul studiului situaţiei de referinţă efectuat în sprijinul acestui PDD. Deşi 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL impune unele proceduri, în timpul studiului s-au găsit peste 
161 scurgeri la 98 locaţii, subliniind inadecvarea actualelor proceduri de inspecţie şi mentenanţă. 
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În plus, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu are momentan capacitatea de luare a măsurilor 
necesare pentru eliminarea scurgerilor datorită lipsei constante de resurse financiare (a se vedea, de 
asemenea, justificarea adiţionalităţii în B.5.) iar eliminarea scurgerilor este adesea limitată la măsuri 
„low-cost” precum  strângerea supapelor, ungerea repetată sau înlocuirea etanşantului, care de multe 
ori nu reuşesc să ofere soluţii durabile datorită calităţii slabe a materialelor.  
 
Continuarea practicii redate mai sus este, în prezent, strategia cea mai atractivă sub aspect economic. 
 
Scenariul 2: Proiectul propus nu se implementează ca un proiect CDM 
 
Acest scenariu este examinat în detaliu în Secţiunea B.5 în raport cu evaluarea adiţionalităţii 
dezvoltării proiectului propus. După cum s-a precizat mai sus, personalul „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL nu deţine resurse tehnice pentru a detecta, măsura şi repara cu acurateţe 
scurgerile din sistemul de distribuţie a gazelor. Operatorii „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
nu au consolidat deocamdată un sistem de detecţie şi reparare, care să permită reducerea scurgerilor 
cronice ale instalaţiilor de suprafaţă. În plus, în timpul inspecţiilor periodice se utilizează utilaje 
învechite; aceste inspecţii sunt condiţionate de cerinţele de siguranţă sau mentenanţă a utilajului şi nu 
de cele de cuantificare şi minimizare a scurgerilor. 
 
 „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL recunoaşte problema scurgerilor de gaze în propriul sistem 
de distribuţie; cu toate acestea, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu deţine fondurile necesare 
pentru punerea în aplicare a acestor măsuri.  
 
Prin urmare, acest scenariu, deşi pare plauzibil, nu este unul realist. 
 
La drept vorbind, foarte puţine companii de distribuţie din ţările în curs de dezvoltare folosesc 
tehnologie avansată, compatibilă cu metodologia aprobată propusă în cadrul proiectului, fără a 
dispune de ajutorul CDM – fapt ilustrat de magistrala de conducte CDM7, unde doar câteva proiecte 
similare sunt puse în aplicare în ţările în curs de dezvoltare (de ex., Uzbekistan, Georgia). 
 
Scenariul 3: Lucrări similare au fost efectuate sau se aşteaptă a fi efectuate spre a reduce 
scurgerile de gaz metan din componente-cheie, folosind tehnologii la fel de performante în 
detecţia şi măsurarea scurgerilor precum cele descrise în AM0023 
 
Până în prezent, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu a luat în considerare reducerea 
scurgerilor de gaze din propriul sistem de distribuţie. Mai mult decât atât, „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL nu dispune în prezent de resurse tehnice şi financiare pentru a pune în aplicare 
un program eficient de reducere a scurgerilor. Acest lucru a fost confirmat inclusiv în urma 
intervievării angajaţilor „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. Obstacolele identificate vor 
continua să existe dacă beneficiile CDM nu se vor aloca. 
 
Este mai plauzibil ca utilajul care prezintă emisii să fie prevăzut spre înlocuire, indiferent de asistenţa 
CDM. Cu toate acestea, dat fiind precedentele „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, acest lucru 
pare puţin probabil. În cazul în care componentele sunt într-o stare satisfăcătoare, indiferent de vârstă, 
compania continuă să le folosească. Înlocuirea componentelor are loc numai în cazul în care 
echipamentul este uzat şi nu este operaţional (sau prezintă un pericol iminent); în caz contrar, acestea 
rămân în serviciu. Bunăoară, deşi există un program de mentenanţă „planificat” care prevede inspecţia  
– săptămânală sau bisăptămânală – a  tuturor posturilor de reglare a gazelor spre evaluarea stării lor 

                                                      
7 Exemple: Georgia (Project ID: 2404; Uzbekistan (Projects IDs: 3430; 3339; 3910, 4085); Armenia 
(http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/AB9O2CQFPCMJS6BUWUCYGCF6G2XT4T/view.html); 
Serbia(http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/TNEDB2TADG2FMTUGZT9KFGGXZCLS00/view.html)  

http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/AB9O2CQFPCMJS6BUWUCYGCF6G2XT4T/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/TNEDB2TADG2FMTUGZT9KFGGXZCLS00/view.html
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tehnice şi deşi mentenanţa generală se efectuează în continuare o dată la 6 luni, cele mai multe 
instalaţii din reţeaua de distribuţie a „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL au între 20 şi 45 de ani. 
 
Date fiind fondurile disponibile, compania este de fapt constrânsă să susţină investiţii majore în 
infrastructura de suprafaţă, ceea ce contribuie la caracterul nerealist al acestui scenariu.8  
 
De altfel, fără asistenţa CDM, compania va continua să utilizeze utilajul responsabil cu scurgerile. 
Reparaţiile vor fi efectuate în continuare, dar numai la un nivel care să permită funcţionarea 
instalaţiilor în limita existentă, fără să prevină reapariţia scurgerilor de gaze.  
 
Ca atare, compania nu are altă alternativă decât menţinerea practicilor existente.  
 
Având în vedere analiza detailată de mai sus, Scenariul 1 – Menţinerea practicilor existente de 
detecţie a scurgerilor şi mentenanţă – a fost identificat ca scenariul situaţiei de referinţă. 
 
B.5. Descrierea modului în care emisiile antropice de gaze cu efect de seră de la surse sunt 
reduse sub nivelul care ar fi rezultat în absenţa proiectului CDM propus (evaluarea şi 
demonstrarea adiţionalităţii): 
 
Consideraţii preliminare ale CDM: 
 
Deşi, la data de 30 mai 2011, între „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL şi Danish Carbon Assets 
ApS a fost semnat „Acordul proiectului de investiţii pentru reduceri de emisii certificate”, prima 
finanţare substanţială în scopul dezvoltării şi implementării proiectului a fost realizată la angajarea 
unui subcontractant – Anem Management Ltd. – la 14 iulie 2011. Ca atare, data de lansare a 
dezvoltării proiectului se consideră cea a primei finanţări (14 iulie 2011), atunci când Danish Carbon 
Assets ApS şi Quality Carbon Assets AG s-au angajat să aloce fonduri pentru dezvoltarea CDM. Prin 
urmare, între 8-18 august, a fost desfăşurat un studiu de fezabilitate, cu evaluarea condiţiilor tehnice şi 
financiare privind implementarea proiectului. 
 
Conform EB 41, Anexa 46: promotorii  proiectului au obligaţia de a proba seriozitatea consideraţiilor 
CDM prin informarea în scris făcută către Ţara Gazdă/Autoritatea Naţională Desemnată (AND) şi/sau 
Secretariatul CCNUSC, în termen de şase luni de la demararea dezvoltării de proiect, cu privire la 
intenţia de a solicita statutul CDM. În conformitate cu cerinţa sus-numită, la 27 septembrie 2011a avut 
loc consultarea factorilor interesaţi (rezumatul comentariilor obţinute este prevăzut în Secţiunea E.2). 
Un aviz pentru consideraţie prealabilă a fost înaintat către CCNUSC la 14 iulie 2011. Astfel, 
dezvoltarea proiectului îndeplineşte cerinţa pentru consideraţie prealabilă a CDM, aşa cum este 
prevăzut în EB 41, Anexa 46.  
 
Reperele-cheie ale procesului de dezvoltare a proiectului sunt rezumate în tabelul alăturat. 
 
Tabelul 7 Reperele-cheie ale procesului de dezvoltare a proiectului  

Data Repere 
30 mai 2011 Semnare „Acord al proiectului de investiţii pentru reduceri de emisii 

certificate” între „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL şi Danish Carbon 
Assets ApS 

14 iulie 2011 Angajare subcontractor (Anem Management Ltd.); prima finanţare 
substanţială de proiect 

16 septembrie 2011 Prezentare proiect Entităţii Desemnate de Operare (EDO) de către consultant 
                                                      
8 Priorităţile de investiţii ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL ţin de înlocuirea conductelor subterane 
deteriorate şi extinderea reţelelor de distribuţie pentru a satisface cerinţele consumatorilor. 
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27 septembrie 2011 Consultare factori interesaţi în proiect  
Nov 1, 2 , 2011 Audit la faţa locului 
Dec, 2011 Prezentare raporarte iniţiale DVR / CAR de către EDO 
Feb, 2012 Finalizare revizie internă FDVR la EDO şi primire aprobări din partea AND   
Feb, 2012 Prezentare către CCNUSC pentru verificarea integralităţii (FVR) 
May 2012 Înregistrare proiect (data planificată) 
June –Aug 2012 Implementare tehnică a proiectului (în funcţie de data înregistrării sale) 

 
Demonstrarea adiţionalităţii proiectului: 
 
Adiţionalitatea se determină potrivit cu „Instrumentul pentru demonstrarea şi evaluarea adiţionalităţii” 
Versiunea 05.2, în conformitate cu AM0023. Demonstrarea adiţionalităţii ţine seama, totodată, de 
consideraţiile suplimentare incluse în AM0023 v3. 
 
Pasul 1: Identificarea alternativelor pentru dezvoltarea de proiect conforme cu legislaţia şi 
reglementările în vigoare 

 
Subpasul 1a: Definiţi alternativele pentru dezvoltarea de proiect 

 
În continuarea celor relatate privind identificarea situaţiei de referinţă (Secţiunea B.4.), următoarele 
trei scenarii au fost identificate ca alternative plauzibile pentru dezvoltarea proiectului propus: 
 

1. Menţinerea practicilor existente de detecţie a scurgerilor şi mentenanţă; 
2. Proiectul propus nu se implementează ca un proiect CDM;  
3. Lucrări similare au fost efectuate sau se aşteaptă a fi efectuate spre a reduce scurgerile de gaz 

metan din componente-cheie, folosind tehnologii la fel de performante în detecţia şi 
măsurarea scurgerilor precum cele descrise în AM0023. 

 
Subpasul 1b: Concordanţa cu legislaţia obligatorie şi normele în vigoare: 

 
Scenariul 1:  
Menţinerea practicilor existente de detecţie a scurgerilor şi mentenanţă ale „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL este în concordanţă cu legile şi normele în vigoare în sistemul de gaze al 
Transnistriei/Republicii Moldova. „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL îndeplineşte toate cerinţele 
contractuale şi legale, stabilite de: 
 «Normele de siguranţă în Serviciul de Gaze»; Ordinul #477 al Ministerului Justiţiei din 17 

octombrie 2001; 
 «Regulamentul privind întreţinerea tehnică în industria gazelor naturale», Ordinul #578 al 

Ministerului Justiţiei din 28 decembrie 2001. 
 
Principalul motiv pentru a reduce scurgerile în reţea, definit prin aceste legi, îl constituie îndeplinirea 
cerinţelor de siguranţă; în Transnistria/Republica Moldova nu întâlnim taxe sau sancţiuni pentru 
pierderi în distribuţia gazului. 
 
Scenariul 2 şi Scenariul 3:  
Conform legilor şi normelor în vigoare în Transnistria/Republica Moldova, nu există un prag dincolo 
de care scurgerile în reţea să fie considerate ilegale. De altfel, activităţile incluse în dezvoltarea 
proiectului propus (de detecţie sistematică a scurgerilor şi de reparaţii), nu sunt nici interzise dar nici 
cerute de legislaţia obligatorie şi normele existente. 
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Pasul 2: Plăţi stimulatoare 
 
Scenariul 1: 
Scenariul 1 nu implică costuri financiare adiţionale în scopul procurării echipamentelor de 
monitorizare suplimentare, instruirea personalului, punerea în aplicare a unui sistem de monitorizare a 
scurgerilor şi reparaţia scurgerilor dincolo de practicile existente.  
 
Din punctul de vedere operaţional al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, practicile existente de 
detecţie şi reparaţie a scurgerilor sunt satisfăcătoare şi vor continua să fie în principal ghidate de 
condiţii de protecţie a personalului şi mentenanţă operaţională, nu şi de raţiuni economice sau 
ecologice. 
 
Scenariul 2 şi Scenariul 3: 
Teoretic, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL ar putea beneficia în urma reducerii pierderilor de 
distribuţie, dat fiind că aceasta ar diminua cantitatea de gaze achiziţionată de la compania de transport. 
Cu toate acestea, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu dispune de fonduri pentru susţinerea unui 
astfel de proiect şi nu are şanse de a atrage împrumuturi spre implementarea acestuia. În plus, 
pierderile normative sunt incluse în tarifele la gaze naturale şi indirect plătite de către clienţi; prin 
urmare, compania „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL ar putea fi mai puţin interesată de reducea 
acestor scurgeri în cazul în care pierderile puse pe seama lor sunt recuperate financiar. 
 
Potrivit „Instrumentului”, promotorul proiectului poate opta pentru realizarea unei analize de investiţii 
(Pasul 2) sau a unei analize a obstacolelor (Pasul 3) sau a ambelor.  
 
De asemenea, în cazul în care se recurge la analiza de investiţii, metodologia specifică faptul că 
pentru un proiect care vizează reducerea scurgerilor de gaze se poate utiliza simpla analiză a 
cheltuielilor. Acest tip de analiză este aplicabilă dacă proiectul nu presupune nici un alt stimulent 
financiar decât cel provenit din fonduri REC spre a implementa dezvoltarea proiectului propus. În 
cazul acestui proiect, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL este limitată de fondurile disponibile, aşa 
cum s-a menţionat mai sus. În consecinţă, proiectul propus nu s-ar fi realizat fără potenţialele credite 
CDM. Aceasta înseamnă că „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL ar continua aplicarea practicilor 
sale curente, care nu necesită nici o investiţie suplimentară. Pe de altă parte, promotorii proiectului se 
confruntă nu doar cu constrângerile financiare, dar şi cele instituţionale şi tehnice. Prin urmare, pentru 
a prezenta deplina amploare a obstacolelor în limitele permise de „Instrument”, promotorii proiectului 
au decis să recurgă la analiza obstacolelor doar pentru a demonstra adiţionalitatea. 
 
Pasul 3: Analiza obstacolelor 
 

Subpasul 3а: Identificaţi obstacolele care ar împiedica punerea în aplicare a dezvoltării 
proiectului CDM propus: 
 
Dezvoltarea proiectului CDM propus se confruntă cu numeroase obstacole care împiedică punerea sa 
în aplicare fără acordarea plăţilor stimulatoare din fonduri REC (Reduceri de Emisii Certificate). 

 
Obstacole instituţionale: 
 

În urma interviurilor realizate cu personalul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, s-a constatat o 
lipsă a măsurilor instituţionale şi a competenţelor tehnice în vederea elaborării şi implementării 
procedurilor avansate de detecţie şi reparare a scurgerilor din reţeaua de distribuţie. 
 
Procedurile de detecţie, reparare şi monitorizare necesare a fi puse în aplicare spre atragerea 
fondurilor REC vor necesita un program coordonat şi bine fundamentat de instruire şi certificare a 
personalului în operarea tehnologiilor avansate de măsurare şi reparare a scurgerilor (cu folosirea 
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materialelor de cel mai ridicat nivel), precum şi implementarea procedurilor avansate de inspecţie şi 
mentenanţă. Toate acestea presupun costuri substanţiale şi înalte competenţe manageriale. Faptul că 
până în prezent nici un astfel de program de detecţie şi reparare a scurgerilor nu a fost realizat 
demonstrează că posibilitatea atragerii de beneficii REC a crescut gradul de conştientizare şi de 
motivaţie a promotorului proiectului spre a iniţia astfel de acţiuni intensive. 

 
Obstacole tehnologice şi de aplicare a cunoştinţelor tehnice: 
 

Dezvoltarea de proiect presupune utilizarea tehnologiilor şi materialelor avansate de detecţie şi 
reparare a scurgerilor. Până în prezent, operatorii „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu sunt 
familiarizaţi cu practicile avansate de detecţie şi măsurare a scurgerilor recomandate de AM0023. De 
fapt, metodele/echipamentele (ex: soluţie de săpun) nu permit cuantificarea, ci doar identificarea 
scurgerilor. De asemenea, materialele utilizate pentru etanşarea scurgerilor sunt achiziţionate la nivel 
local şi, deşi mai ieftine decât materialele GORE®, sunt mult mai ineficiente. Cu toate că şi-au 
dovedit ineficienţa în prevenirea pe termen lung a scurgerilor, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
ar continua să menţină practicile actuale, din cauza lipsei fondurilor necesare în vederea procurării de 
echipamente/materiale, instruirii personalului şi implementării unui sistem avansat care, de fapt, 
depăşeşte necesităţile curente de exploatare ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 
 
În timpul desfăşurării studiului situaţiei de referinţă, scurgerile de gaze la instalaţii au fost detectate cu 
ajutorul GMI Gassurveyor™ (Seria 500). Toate scurgerile identificate (cele care indicau peste 0.5% 
concentraţie de metan în aer) au fost marcate şi numerotate. Odată identificate, măsurarea ratelor de 
scurgere a fost realizată folosind prelevatoare Hi-Flow™. Pe baza acestei abordări au fost identificate 
161 supape cu scurgeri într-un interval de 2 săptămâni, corelate cu peste 600 000 m3 emisii de gaz 
metan. Aceste scurgeri nu au fost detectate prin metodele convenţionale ale „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL. 
 
După cum este detaliat în Secţiunea A.4.3, prelevatorul Hi-Flow oferă o metodă intrinsec sigură de 
cuantificare exactă a scurgerilor din componente. Principalul dezavantaj al prelevatorului Hi-
Flow™ este însă reprezentat de (1) costul ridicat şi (2) indisponibilitatea acestuia. Acest dispozitiv 
este produs de o singură companie americană (Bacharach, Inc.) şi nu a fost utilizat anterior în afara 
Statelor Unite (cu excepţia programelor finanţate de donatori în Ucraina, Kârgâzstan, India, Brazilia şi 
alte proiecte CDM/JI). La un preţ de 18,800$ per unitate pentru majoritatea companiilor de gaze – în 
special cele de distribuţie, ale căror scurgeri sunt reduse în comparaţie cu scurgerile companiilor de 
transport – nivelul potenţial al emisiilor de gaz metan nu ar justifica o asemenea cheltuială (mai ales 
în cazul în care există alternative mai ieftine, deşi mai puţin exacte). 
 
Cu toate acestea, dat fiind prilejul oferit de înregistrarea proiectului, Danish Carbon Assets ApS va 
furniza echipamentul/materialele necesare măsurării şi reparării scurgerilor, precum şi instrucţia 
profesională aferentă şi certificarea personalului privind modul de utilizare a echipamentelor. 
 
Obstacole de finanţare: 
 
Costurile totale asociate implementării proiectului vor fi semnificative. Conform planului de 
monitorizare (a se vedea Anexa 4), se doresc a fi achiziţionate cel puţin câteva prelevatoare Hi-Flow, 
la preţul de 18,800 USD pentru fiecare dispozitiv9. Dispozitivele de detecţie a scurgerilor (GMI 
Gassurveyor (Seria 500)) sunt estimate în jurul a 3000 USD per unitate10; deşi mult mai ieftine, toate 
echipele de monitorizare vor trebui să fie dotate cu aceste echipamente avansate sau altele similare. 
Totodată, costul materialelor de etanşare GORE® este în jur de 5-15€/metru, în funcţie de diametrul 
supapei. Luând în considerare statisticile de scurgere din studiul iniţial de fezabilitate, numărul 
                                                      
9 Citat din Heath Consultants, Inc (15/6/2011) 
10 http://www.ribble-enviro.co.uk/product/gmi-gasurveyor-500-series.htm# 

http://www.ribble-enviro.co.uk/product/gmi-gasurveyor-500-series.htm
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supapelor care ar urma să fie reparate pe parcursul implementării proiectului este semnificativ; prin 
urmare, ar fi necesari până la câţiva kilometri de materiale GORE®. Mai mult decât atât, 
implementarea proiectului presupune cheltuieli importante pentru instrucţie şi perfecţionare, precum 
şi costurile forţei de muncă pentru echipa celor peste 20 de angajaţi care vor sprijini desfăşurarea 
corespunzătoare a proiectului. 
 
Pe baza interviurilor realizate cu personalul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, putem conchide că 
priorităţile de investiţii sunt concentrate pe proiecte de susţinere a viabilităţii funcţionale a reţelei de 
gaz (ex: înlocuirea conductelor subterane deteriorate) şi creşterea serviciilor către consumatori (ex: 
extinderea reţelei de conducte). Având în vedere lipsa de finanţare, a fost confirmat faptul că 
administraţia companiei nu dispune de resurse/fonduri pentru achiziţionarea de echipamente de 
detecţie a scurgerilor şi punerea în aplicare a altor sisteme necesare identificării sistematice şi 
reparării scurgerilor. Prin urmare, aceste costuri nu ar fi acoperite în cadrul scenariului situaţiei de 
referinţă din cauza constrângerilor bugetare. 
 

Subpasul 3b: Demonstraţi că obstacolele identificate nu ar împiedica punerea în aplicare 
a cel puţin una dintre alternative (în afara dezvoltării de proiect propuse): 
 

Scenariul 1 – menţinerea practicilor existente („Business as Usual”) ale „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL – nu conduce la costuri de achiziţie suplimentare (ex: materiale şi/sau echipament 
de monitorizare, cursuri de instrucţie a personalului) şi, astfel, nu determină „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL să caute finanţare suplimentară pe pieţele locale sau internaţionale. Aşadar, 
punerea în aplicare a Scenariului 1 nu este împiedicată de obstacolele identificate în Pasul 3a. Sunt 
împiedicate de obstacolele anterior menţionate anume Scenariile 2 şi 3. 
 
Pasul 4: Analiza practicilor comune 

 
Subpasul 4a: Analizaţi alte activităţi similare cu cele propuse de dezvoltarea proiectului: 
 

Niciuna din companiile de gaze din CSI nu a dezvoltat sau introdus vreun sistem avansat de detecţie, 
monitorizare şi de reparare a scurgerilor în cadrul propriilor reţele care să fie similar cu cel prevăzut 
de proiectul CDM propus, fără acordarea finanţării de carbon. De altfel, sunt numeroase cazurile în 
care această metodologie a fost valorificată în ţările fostei Uniuni Sovietice prin proiecte JI/CDM. 
 

Subpasul 4b: Examinaţi unele Opţiuni similare apărute: 
 

Conform subpasului 4a, singurele opţiuni similare identificate în regiune au loc sub egida JI şi CDM. 
Prin urmare, dezvoltarea de proiect propusă nu este o practică comună.  
 
Pe baza analizei asupra adiţionalităţii de mai sus, putem conchide că Scenariul Situaţiei de Referinţă 
este continuarea practicilor actuale de inspecţie şi mentenanţă. Proiectul propus este adiţional faţă de 
scenariile situaţiei de referinţă şi punerea sa în aplicare este posibilă doar în cadrul CDM. 
 
 
B.6. Reducerea de emisii: 
 

B.6.1. Explicarea opţiunilor metodologice: 
 
Determinaţi dacă scurgerea reparată este parte din situaţia de referinţă sau se realizează doar ca 
urmare a proiectului CDM 
 
Nivelul reducerilor de emisii este determinat în mai multe etape: 
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1. Evaluarea şi descrierea practicii actuale de detecţie şi reparaţie a scurgerilor, cu stabilirea unor 
criterii clare şi transparente spre a identifica dacă detecţia şi repararea scurgerilor s-ar fi 
realizat de asemenea în absenţa dezvoltării de proiect. 

2. Determinarea termenelor de înlocuire a componentelor în absenţa dezvoltării de proiect. 
3. Colectarea de date privind scurgerile, de-a lungul implementării proiectului. 
4. Verificarea în timpul monitorizării a calităţii reparaţiilor efectuate. 
5. Calcularea a posteriori a reducerilor de emisii pe baza datelor colectate în etapele anterioare. 

 
Etapele 1 şi 2 ar trebui să fie întreprinse ca parte a pregătirii CDM-PDD. Etapele 3, 4 şi 5 sunt 
întreprinse în mod continuu de-a lungul perioadei de creditare. 
 
Detalierea etapelor 1 şi 2 se regăseşte mai jos. 
 
1. Evaluarea şi descrierea practicii actuale de detecţie şi reparaţie a scurgerilor 
În scopul realizării, conform metodologiei, a unei distincţii clare dintre scurgerile care ar fi fost sau, 
dimpotrivă, nu ar fi fost identificate şi reparate conform practicilor existente înainte de implementarea 
proiectului, este mai întâi necesar a fi evaluate şi descrise practicile actuale de detecţie şi reparare a 
scurgerilor în cadrul companiei. La calcularea reducerilor de emisii sunt luate în considerare doar 
acele tipuri de scurgeri care nu sunt detectate şi reparate conform practicilor actuale. 
 
Clasificarea scurgerilor de gaze în sistemul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL presupune 
următoarele criterii relevante: 
 
Reparaţii de urgenţă/siguranţă – atunci când „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL efectuează 
unele reparaţii şi înlocuiri de componente, acestea sunt un răspuns direct la preocupările legate de 
siguranţă care apar în situaţii de urgenţă evidente. Conform reglementărilor din 
Transnistria/Republica Moldova, nu există nici o specificare exactă privind ceea ce se consideră a fi 
„problemă de siguranţă” – aceasta se lasă la latitudinea companiei de gaze. În cele ce privesc 
scurgerile deasupra suprafeţei solului, personalul operaţional al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
tinde a le defini ca fiind cazurile în care există un risc semnificativ pentru sănătatea publică şi 
siguranţa sistemului de distribuţie a gazelor (ex: riscul de explozie sau aprindere, sau în cazul în care 
o concentraţie mare de gaze se poate acumula într-un spaţiu închis (risc de sufocare din cauza lipsei 
de oxigen)). Cu toate acestea, majoritatea scurgerilor de suprafaţă din reţeaua Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL nu se încadrează în această categorie (ex: componentele sunt de obicei situate în 
aer liber, în spaţii deschise). 
 
Pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, în cadrul fiecărei filiale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
a fost numită câte o echipă de urgenţă responsabilă 24 h/zi de efectuarea reparaţiilor în situaţiile de 
urgenţă cu grad ridicat de periculozitate. Respectiva echipă de urgenţă care reacţionează la problemele 
de siguranţă imediate va continua să funcţioneze complet independent de echipa de proiect CDM 
aflată la „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, pe tot parcursul proiectului. Nicio scurgere dintre 
cele identificate sau reparate de această echipă nu va fi inclusă în proiectul CDM. 
 
Detecţia scurgerilor în funcţie de vizibilitate, audibilitate şi/sau miros şi utilizarea tehnologiilor 
existente de detecţie a scurgerilor  
 
În conformitate cu regulamentul în vigoare şi standardele în industria gazului («Normele de siguranţă 
în Serviciul de Gaze», «Regulamentul privind întreţinerea tehnică în industria gazelor naturale»), 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL deţine un program „planificat” de inspecţie şi mentenanţă 
(I&M) pentru staţiile şi posturile de reglare a presiunii gazelor. Acest program include activităţi de 
întreţinere, cum ar fi examinarea supapelor de urgenţă, lubrifierea şi înfundarea tijelor de etanşare şi 
verificarea parametrilor supapei de reţinere. De asemenea, „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL se 
obligă să realizeze unele reparaţii pe bază anuală. Câteva exemple includ: dezasamblarea supapelor de 
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reglare şi repararea elementelor defecte; curăţarea componentelor de murdărie şi rugină; lubrifierea 
suprafeţelor supuse frecării. Programul poate cuprinde, de asemenea, reparaţii capitale, în cazul în 
care o componentă depăşeşte durata de viaţă operaţională sau atunci când funcţiile îi sunt grav 
deteriorate, împiedicând funcţionarea corespunzătoare, în condiţii de siguranţă, a întregului sistem. Cu 
toate acestea, pe ansamblul ultimilor 20 de ani, nu a fost efectuată nici o înlocuire a componentelor 
GRP sau CGRP ca urmare a expirării duratei de viaţă operaţională. 
 
În teorie, această procedură I&M ar putea elimina majoritatea scurgerilor, dacă echipelor de inspecţie 
nu le-ar lipsi numeroase instrumente de bază, precum şi pregătirea necesară pentru identificarea 
exactă a scurgerilor. Aceste echipe nu au acces la echipamente avansate de măsurare a scurgerilor şi la 
instructajul care urmează a fi furnizate echipelor de detecţie şi reparare CDM de către Danish Carbon 
Assets ApS şi se limitează numai la detecţia scurgerilor care pot fi văzute, auzite, mirosite sau 
identificate folosind soluţie de săpun. Unele scurgeri pot fi, de asemenea, identificate cu ajutorul 
echipamentului de detecţie a scurgerilor la dispoziţia personalului „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” 
SRL; totuşi, aceste echipamente sunt depăşite tehnic şi limitate ca număr. Prin urmare, multe scurgeri 
trec neobservate – ceea ce se reflectă şi în studiul iniţial efectuat pentru scopurile acestui PDD, pe 
parcursul căruia numeroase scurgeri au fost identificate cu ajutorul echipamentelor avansate. Din 
punct de vedere tehnic, aceste scurgeri ar fi trebuit să fie deja detectate în timpul programului 
„planificat” de întreţinere; faptul că nu au fost detectate ilustrează abordarea necorespunzătoare pusă 
în aplicare în prezent de către „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 
 
Mai mult, chiar şi atunci când scurgerea este identificată, nu există nicio cerinţă să fie reparată 
folosind materiale adecvate. Potrivit interviurilor cu echipa managerială a „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL, materialele disponibile în prezent (sfori răsucite de in, tratate în ulei) se dovedesc 
a fi ineficiente la repararea scurgerilor, iar reparaţiile efectuate cu aceste materiale continuă să indice 
rate de scurgere însemnate. 
 
Fără prelevatoare Hi-Flow sau alte tehnologii similare, personalul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” 
SRL are puţine posibilităţi de a determina mărimea şi importanţa scurgerilor identificate şi nu le 
repară sistematic pe cele mai multe (dacă nu pe toate). Ca urmare, singurele scurgeri care pot fi 
IDENTIFICATE şi REPARATE în mod eficient în temeiul practicilor existente de non-urgenţă sunt 
cele care pot fi reparate prin strângerea cuplajelor şi a fitingurilor filetate. Acestea sunt singurele 
tipuri de scurgeri care pot fi atât: 

a. IDENTIFICATE cu metodele actuale de detecţie a scurgerilor ale „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL (mirosire şi soluţie de săpun)  – Potrivit constatărilor documentului 
Inspecţie şi Mentenanţă Dirijată la Staţiile de Reglare şi Instalaţiile de Suprafaţă al EPA 
(SUA)11: „Săpunirea este eficace în localizarea fitingurilor şi a cuplajelor care pot fi strânse 
imediat pentru a repara scurgerea, precum şi pentru verificarea rapidă a etanşeităţii 
reparaţiei”. Identificarea altor tipuri de scurgeri, precum cele ale tijelor supapei, necesită 
tehnici mai avansate de screening. Echipamentul de detecţie a scurgerilor la dispoziţia 
personalului „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL este depăşit sub aspect tehnic şi în 
cantităţi insuficiente pentru a fi utilizat pe scară largă. 

b. REPARATE folosind singura tehnologie eficientă disponibilă în mod obişnuit – chei pentru 
strângerea fileturilor. 

 
Pentru o abordare conservatoare, TOATE reparaţiile efectuate prin simpla strângere a fitingurilor 
şi a cuplajelor (ex: fitinguri filetate, nipluri) sunt excluse din proiect, deoarece este plauzibil să 
fie detectate şi reparate conform practicilor actuale. Acest tip de scurgere este exclusă din proiect. 
 
Această abordare conservatoare va asigura faptul că scurgerile care ar fi putut fi identificate şi 
reparate în conformitate cu reglementările Transnistriei/Republicii Moldova nu sunt incluse în proiect, 

                                                      
11 http://www.epa.gov/gasstar/documents/ll_dimgatestat.pdf  

http://www.epa.gov/gasstar/documents/ll_dimgatestat.pdf
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indiferent dacă „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL îndeplineşte efectiv sau nu cerinţele (ex: în 
timpul studiului iniţial de fezabilitate, cca. 10% din scurgeri au fost detectate asupra fitingurilor 
filetate; acestea au fost excluse din estimările REC prezentate la A.4.4 şi B.6.4). 
 
Toate celelalte scurgeri, pe de altă parte (ex: din garnitura de etanşare a aburului) necesită tehnologii 
şi practici avansate spre a fi identificate, precum şi reparaţii care necesită materiale, garnituri noi etc. 
şi, prin urmare, vor continua atât timp cât setul de instrumente al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” 
SRL nu este completat cu echipamentul şi materialele necesare. 
 
Datele-cheie care documentează această evaluare vor fi demonstrate Validatorului prin: 
 Interviuri cu angajaţi cheie, 
 Documentaţie asupra tehnologiilor actuale utilizate în măsurarea scurgerilor, şi 
 Materialele utilizate în repararea scurgerilor. 

 
De asemenea, în scopul asigurării adiţionalităţii ecologice a proiectului (proiectul oferă reduceri de 
emisii în plus faţă de cele din scenariul situaţiei de bază), echipele de proiect vor fi separate în spaţiu 
şi timp de obişnuitele echipe I&M ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. Echipele de detecţie şi 
reparaţii (D&R) ale proiectului îşi vor îndeplini sarcinile într-un interval predefinit de timp, în cadrul 
diferitor filiale regionale ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. Munca se va desfăşura într-un 
mod pe deplin independent, astfel încât operaţiunile acestora să nu se suprapună sau să se încrucişeze, 
în niciun fel sau formă, cu activităţile obişnuite ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, inclusiv 
lucrări de reparaţie I&M (obişnuite sau capitale). 
 

2. Documentaţia asupra programului de înlocuire a componentelor 
Cât priveşte înlocuirea componentelor care pot face obiectul unor scurgeri – bugetul obişnuit al 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL nu prevede un asemenea program pe termen lung referitor la 
componentele de suprafaţă. Înlocuirea componentelor se efectuează potrivit standardelor industriale 
existente, care reclamă doar înlocuiri ad-hoc în caz de urgenţă sau dacă o deteriorare semnificativă a 
componentei are impact asupra funcţionării tehnice eficiente. Aşadar, pentru majoritatea 
componenteloe sistemului, nu există un program/plan de înlocuire pe termen lung. 
 
Datorită lipsei de resurse, compania nu are posibilitatea de a retrage componentele în mod planificat şi 
nu vede necesitatea de a programa înlocuiri suplimentare potrivit practicii şi regulamentelor actuale. 
Se iau măsuri numai în situaţiile neprevăzute de urgenţă, atunci când componenta a încetat complet să 
funcţioneze sau în cazul în care este semnalat un grad de uzură semnificativ. În aceste situaţii, filialele 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL elaborează planuri anuale pentru activităţi de înlocuire sau 
reparare. Aceste planuri necesită aprobarea din partea Ministerului Industriei, care alocă bugete pe 
baza priorităţilor de sistem (de exemplu, reparaţiile de urgenţă ar avea prioritate faţă de întreţinerea 
planificată) şi resurselor financiare disponibile. 
  
Trebuie menţionat faptul că scurgerile unei componente nu sunt în măsură să-i ameninţe 
funcţionalitatea – lucru valabil atât în ţările în curs de dezvoltare, cât şi cele dezvoltate. Scurgerile 
abundă în toate sistemele, care, în ciuda acestora, continuă să funcţioneze în condiţii de siguranţă şi în 
mod corespunzător. Ca atare, accentul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL este pus pe reparaţii, cu 
înlocuiri efectuate doar atunci când componenta încetează să funcţioneze în urma unei avarii de 
proporţii. Acest fapt este mai bine ilustrat de actualele durate de funcţionalitate ale componentelor 
incluse în graniţele proiectului (redate mai jos). Cu deosebire în ultimii 20 de ani, deşi reparaţiile de 
întreţinere au fost efectuate, nu s-a realizat nicio înlocuire a componentelor GRP şi CGRP. 
 
Componentele de suprafaţă includ: 
 Staţii de reglare de presiune înaltă – 133 unităţi, cu durată medie de funcţionalitate >20 ani; 
 Posturi de reglare a gazelor – 2,549 unităţi, cu o durată de funcţionalitate de până la 45 ani; 
 Supape autonome cu tijă de etanşare – 1,447 unităţi, care au fost exploatate timp de 45 ani. 
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Aşadar, majoritatea infrastructurii de suprafaţă de distribuţie a gazelor a „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL nu a fost înlocuită din momentul dării în folosinţă. 
 
Durata teoretică de funcţionalitate a componentelor nu este relevantă pentru „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL în vederea dezvoltării unui program de înlocuire. Deşi neetanşe, componentele 
continuă să-şi atingă scopul de bază şi starea lor actuală este suficient de bună pentru a permite 
continuarea operaţiunilor din reţeaua de gaze naturale. Este de aşteptat ca aceste principii să se aplice 
pentru o perioadă ce ar depăşi durata perioadei de creditare CDM. Înlocuirea componentelor se 
efectuează doar în cazuri de urgenţă sau dacă o componentă este astfel deteriorată tehnic încât să 
influenţeze operaţiunile de furnizare a gazelor. Astfel, în cazul în care componentele sunt identificate 
în vederea reparării, urmează a fi bugetate în cadrul programelor anuale pentru reparaţii capitale. 
 
După cum au fost detailate mai sus, cele două scenarii în care componenta ar fi fost înlocuită conform 
practicii normale sunt: 

a. Situaţiile de urgenţă, atunci când componenta a încetat să funcţioneze; şi 
b. Includerea pe lista de priorităţi a componentelor ce necesită a fi înlocuite în baza alocărilor 

bugetare, pe măsură ce acestea sunt făcute cunoscute. 
 
Prin urmare, scurgerile stopate ca urmare a înlocuirii componentelor care au încetat să funcţioneze la 
capacităţi normale nu vor fi incluse în proiectul CDM, deoarece se presupune că aceste componente ar 
fi fost înlocuite conform practicii normale. 
 
La fel, alocările bugetare anuale, pe măsură ce acestea sunt făcute cunoscute în fiecare an, vor face 
trimitere la componentele prevăzute pentru înlocuire. Aceste liste, în urma alcătuirii sistematice a lor 
de către companie, vor fi puse la dispoziţia validatorului pe bază permanentă. Datele de realizare a 
lucrărilor vor fi deopotrivă furnizate validatorului pentru a se asigura că la repararea componentelor, 
ulterior înlocuirii lor prin suplimentarea permanentă a fondurilor bugetare, nu mai sunt luate în 
considerare credite. 
 
Dezvoltatorul de proiect va aplica arborele decizional corespunzător criteriilor de mai sus pentru 
fiecare scurgere în parte, spre a determina care reduceri de scurgeri pot fi considerate adiţionale. 
Pentru a fi şi mai expliciţi, scopul acestui arbore decizional este de a asigura că echipele existente, 
constatările lor, precum şi aplicarea limitată a reparaţiilor pe care le vor efectua nu sunt incluse în 
proiect dacă acestea sunt considerate parte a situaţiei de referinţă. 
 
 Primul proces al arborelui decizional determină dacă scurgerea a fost identificată şi reparată ca 

urmare a unei situaţii de urgenţă. Pentru evitarea oricărui dubiu, reparaţiile solicitate pentru 
funcţionarea permanentă a sistemului (cum ar fi cele efectuate pentru a corecta scăderea 
excesivă a presiunii), sunt incluse în categoria reparaţiilor de urgenţă. Reparaţiile din această 
categorie, astfel cum s-a menţionat mai sus, sunt excluse din dezvoltarea de proiect. 

 Aspectul următor vizează trimiterile încrucişate, care ţin evidenţa între componentele în curs de 
reparare şi lista componentelor incluse în programul de reparaţii/înlocuiri capitale. Scurgerile 
din componente programate pentru înlocuire sunt excluse din dezvoltarea de proiect. 

 Arborele decizional se încheie cu întrebarea: „poate fi detectată/reparată scurgerea în mod 
eficient prin intermediul tehnologiilor existente, cum ar fi strângerea fitingurilor?” Detaliile 
suplimentare de mai sus ar trebui să clarifice faptul că, în prezent, „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL are doar capacitatea de a identifica/repara scurgerile care necesită 
strângerea cuplajelor şi fitingurilor. 
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Odată ce scurgerile au fost stopate, fiecare caz va fi introdus în baza de date a reparaţiilor de scurgeri. 
Aceste arhive vor impune o evidenţă clară asupra scurgerilor reparate ca parte a situaţiei de referinţă, 
precum şi asupra celor adiţionale, realizate ca parte a proiectului CDM. 
 

 
 
Figura 10 Arborele decizional privind includerea scurgerilor de gaze în graniţele proiectului 
 
Emisiile situaţiei de referinţă se calculează după cum urmează: 
 
În general, scurgerile sunt detectate folosind o varietate de instrumente, dintre care multe au fost puse 
la dispoziţie cu aportul CDM: GMI Gassurveyor, alte instrumente electronice de screening şi soluţie 
de săpun. Pentru fiecare scurgere identificată, prelevatoarele Hi-Flow captează toate emisiile 
provenite de la o componentă, apoi cuantifică cu exactitate debitul de scurgere. Emisiile de gaze sunt 
atrase prin furtunul cu vid de prelevare a probelor împreună cu un eşantion mare de aer din apropierea 
componentei cu scurgeri. Prelevatoarele de mare capacitate sunt dotate cu detectoare duale de 
hidrocarburi care măsoară concentraţiile de hidrocarburi în eşantionul captat, precum şi concentraţia 
ambiantă de hidrocarburi. Măsurările probelor sunt recalculate pentru concentraţia ambiantă de 
hidrocarburi, în timp ce debitul de scurgeri se calculează prin înmulţirea debitului eşantionului 
măsurat cu diferenţa dintre concentraţia de gaz ambiant şi concentraţia de gaz în respectivul eşantion. 
Emisiile de gaz metan sunt estimate prin calibrarea detectoarelor de hidrocarburi la o gamă de 
concentraţii de gaz metan din aer. Prelevatoarele sunt dotate cu accesorii special concepute pentru a 
asigura captarea completă a emisiilor şi a preveni interferenţele cu alte surse de emisii din apropiere. 
Senzorii de hidrocarburi se folosesc pentru a măsura concentraţia la ieşire în fluxul de aer din sistem. 

Scurgere de gaze 

Este o reparaţie 
de urgenţă? 

Provine scurgerea  
din utilajul prevăzut în 

planurile anuale 
de înlocuire? 

Numai scurgerile  
detectate după 

efectuarea reparaţiilor 
pot fi incluse 

Poate fi detectată 
şi reparată prin  

intermediul tehnologiilor 
existente?    

   

“Ne-inclusă” în 
reparaţii CDM  

“Ne-inclusă” în 
reparaţii CDM  

“Inclusă” în 
reparaţii CDM 

DA NU 

DA 

DA 

NU 

NU 



PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board   pag. 28 
 
 
În esenţă, prelevatoarele efectuează măsurări rapide ale incintei de vid. Rata debitului de scurgere a 
gazului metan se calculează după cum urmează: 
 

 (1) 
 
Unde: 
FCH4,i    =  Rata debitului de scurgere a gazului metan pentru scurgerea i din componentă (m³/h) 
Fsample,i  = Rata debitului probei, înregistrată de prelevator pentru scurgerea i (m³/h) 
Csample,i  =  Concentraţia de gaz metan a debitulului probei din scurgerea i (procentaj de volum) 
Cback,i     =  Concentraţia de gaz metan din aproprierea componentei (procentaj de volum) 
 
La fiecare scurgere detectată şi reparată, ca parte a dezvoltării de proiect, participanţii la proiect vor: 
 Aplica criteriile stabilite în Arborele Decizional #1, pentru a determina dacă scurgerea ar fi fost 

de asemenea detectată şi reparată în absenţa activităţii de proiect; 
 Nota data de detecţie a scurgerii; 
 Nota data reparării scurgerii; 
 Nota locaţia exactă a scurgerii; 
 Măsura rata debitului de scurgere (volum per unitate de timp), aşa cum este descris mai jos; 
 Nota metoda de măsurare pentru a determina intervalul de incertitudine a măsurării; 
 În cazurile în care repararea implică înlocuirea oricărei componente: nota termenul la care 

componenta ar fi fost înlocuită în cazul în care scurgerea nu ar fi fost detectată, folosind fie 
programul anual de înlocuire al companiei sau diferenţa dintre durata medie funcţionalitate şi 
vechimea componentei, oricare dintre acestea ar fi mai apropiate în timp. 

 
Toate informaţiile culese în timpul implementării proiectului vor fi introduse într-o bază de date. De-a 
lungul perioadei de creditare, aceasta va fi actualizată permanent, inclusiv prin semnalarea noilor 
scurgeri detectate şi stopate pe parcurs. Datele vor fi  incluse şi în fiecare raport de monitorizare. 
 
Scurgeri de gaze: nu sunt de aşteptat emisii de scurgeri în cadrul acestui proiect. 
 
Reducerile de emisii se calculează în baza formulei: 
 

 (2) 
Unde: 
ERy  = Reduceri de emisii de gaz metan ale dezvoltării de proiect în timpul perioadei de 

y (tCO2equivalents). În cazul în care componenta este înlocuită în urma dezvoltării 
de proiect la un termen mai apropiat decât cel prevăzut în absenţa dezvoltării de 
proiect, reducerile de emisii de la componentă vor fi calculate până la termenul 
de înlocuire prevăzut în absenţa dezvoltării de proiect. 

ConvFactor   =  Factorul de conversie al m³ CH4 în tCH4. La temperatura/presiunea standard (0 
grade Celsius şi 101.3 kPa) acest factor este egal cu 0.0007168tCH4/m³ CH4. 

i   =  Toate scurgerile eligible pentru calculul reducerilor de emisii, ţinând seama de 
recomandările amintite mai sus. 

FCH4,i   =  Rata debitulului de scurgere metan p/u scurgerea i din componentă (m³ CH4/h) 
URi   =  Intervalul de incertitudine pentru metoda de măsurare aplicată scurgerii i, 

determinat (acolo unde este posibil) la un interval de încredere de 95%, conform 
celor prevăzute în Capitolul 6 din Ghidul GIEC de Bune Practici. Dacă 
producătorii utilajului de măsurare a scurgerilor indică intervalul de incertitudine 
fără a preciza şi intervalul de încredere, acesta poate fi dedus la cota de 95%. 

Ti,y =  Durata (h) de funcţionare a componentei relevante pentru scurgerea i în timpul 
perioadei de monitorizare y, ţinând seama de recomandările amintite mai sus. 

GWPCH4   =  Potenţialul de încălzire globală a gazului metan (tCO2eq/tCH4). 
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B.6.2.  Date şi parametri disponibili la validare: 
 

Tabelul 8 Datele şi parametrii disponibili la validare 

Date / Parametri: GWPCH4 
Unitate de date: Tone de echivalent CO2 
Descriere: Potenţial de încălzire globală 
Sursa datelor utilizate: Ghidul GIEC 2006: Inventarul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră 
Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor de 
emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

21 

Justificare pentru 
alegerea datelor: 

Datele sunt bine stabilite şi utilizate în prima perioadă de creditare 

Comentarii: În a doua perioadă de creditare vor fi adăugate şi schimbările în potenţialul de 
încălzire globală 

 
În conformitate cu Orientările pentru Completarea Documentului de Elaborare a Proiectului (CDM-

PDD), datele care nu sunt disponibile în momentul validării vor fi incluse în secţiunea B.7.1. 
 
B.6.3.  Calcularea ex-ante a reducerilor de emisii: 
 

Infrastructura de suprafaţă a „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL este alcătuită din 133 staţii de 
reglare a presiunii (GRP), 2,549 posturi de reglare a gazelor (CTRP) şi 1,447 supape autonome cu tijă 
de etanşare amplasate în afara acestor unităţi de reglare. Până în prezent au fost examinate cca. 10.5% 
staţii GRP, 2.3% posturi CTRP şi 1.5% dintre supape. Rezultatele acestui studiu iniţial al situaţiei de 
referinţă au fost extrapolate la nivelul întregului sistem al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 
Rezultatele măsurărilor şi extrapolările incluse în foaia de calcul spre a fi prezentată Entităţii 
Desemnate de Operare (EDO), utilizează următoarea ecuaţie: 
 
Reducerile de emisii ex-ante au fost calculate prin formula (2) de mai sus. 
 

1. Primul pas a fost reprezentat de calcularea ratei debitului de scurgere (FCH4,i ). Acest parametru 
a fost preluat din indicaţiile prelevatorului Hi Flow, care este autoreglat la concentraţia de 
ambianţă. 

Apoi Fsample,i a fost determinat prin înmulţirea ratei medii de scurgere din supape la tipul supapei 
(litri pe minut) şi numărul total al fiecărui tip de supapă (Tabelul 9): 

Tabelul 9 Determinarea parametrului Fsample,i 

 

 
Tipul supapei 

Numărul supapelor cu 
tijă de etanşare din 

interiorul GRP şi CTRP 

Numărul supapelor 
autonome cu tijă de 

etanşare 
Total 

 
 

3.48 

 
 

3,388 

 
 

0.06 

 
 

707.84 

 
 

6.24 

 
 

1,447 

 
 

0.06 

 
 

541.59 
1,249 

Fsample,i 
 

m³CH4/h 

Numărul de 
supape cu 

tijă de 
etanşare 

Scurgerea 
medie înreg. la 
supapă, litri pe 
minut (L/min) 

Conversia 
din L/min în 

m³CH4/h 
60/1000 
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2. Ratele medii de scurgere au fost calculate în temeiul studiului situaţiei de referinţă, în cadrul 
căruia au fost inspectate 285 supape cu tijă de etanşare din unităţile GRP şi CTRP şi 21 
supape autonome cu tijă de etanşare (pentru mai multe detalii, a se vedea Anexa 3). Având în 
vedere că prelevatorul Hi-Flow analizează automat temperatura şi presiunea standard în 
interpretarea datelor, s-a utilizat factorul de conversie (ConvFactor) 0.00071168tCH4/m3CH4. 

3. Având în vedere că sistemul este operat în regim continuu, timpul (T) a fost apreciat ca 8760 
pentru scopurile acestei estimări. Totuşi, emisiile efective vor indica ore de funcţionare reale. 

4. Intervalul de incertitudine (UR) a fost calculat conform Ghidului GIEC de „Bune Practici şi 
Managementul Incertitudinilor pentru Inventarul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră”, Cap. 
6, pg. 12, care propune o abordare pentru combinarea cantităţilor incerte. O estimare în acest 
sens a fost extrapolată pe baza datelor stabilite în august 2011, utilizată în evaluarea 
rezultatelor finale ale situaţiei de referinţă. Acestea sunt prevăzute în foaia de calcul REC 
prezentată EDO. 

 
Intervalul de incertitudine: 

 
          (3) 
 
Unde: 
URi  = procentul de incertitudine din totalul cantităţilor (jumătate din 

intervalul de certitudine de 95% împărţit la total (adică valoarea medie) 
şi exprimată ca %); 

FCH4, n   şi URn  = cantităţile incerte (ratele de scurgere) şi incertitudinile procentuale 
respectiv asociate cu acestea. 

 
Întâi de toate a fost calculată „suma pătratelor”, folosind rezultatele studiului de fezabilitate 
(fiecare rată de scurgere înregistrată a fiecărei componente analizate, FCH4, n) şi înmulţind pe 
fiecare cu 5% (conform intervalului de încredere de 95% recomandat de Ghidul GIEC, URn). 
Apoi, rădăcina pătrată din suma rezultată a fost derivată şi împărţită la suma ratei de scurgere 
înregistrată la fiecare componentă analizată (Tabelul 10). 
 

Table 10 Determinarea intervalului de incertitudine, URi 

 
 
Estimaţia rezultată (URi) a fost folosită la evaluarea rezultatelor finale ale situaţiei de referinţă. 
Calculele detaliate sunt prevăzute în foaia de calcul REC prezentată EDO. 
 

1. Potenţialul de încălzire globală (GWP) a CH4 este 21, astfel cum a fost adoptat de către COP.  
2. Emisiile de scurgeri şi de proiect se presupune că sunt nule la acest stadiu, dat fiind că sunt 

efectuate/întreţinute lucrări de reparaţii. Totuşi, pe parcursul implementării proiectului, 
emisiile efective de proiect (inclusiv scurgerile recurente) vor fi semnalate. 
 
 
 
 

 

Rădăcina pătrată a 
∑(FCH4, n *URn 

 

∑(FCH4, n *URn )^2 ∑FCH4, n URi 

23.4 4.8388 1,123.1 0.0043 
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Datele agregate pe baza rezultatelor studiului de fezabilitate sunt redate mai jos: 
 
Tabelul 11 Calculul volumului preconizat de reducere a emisiilor 

 
 
 

B.6.4 Rezumatul estimării ex-ante a reducerilor de emisii: 
 
Estimarea reducerilor de emisii pentru 2012 se întemeiază pe ipoteza că proiectul va începe să 
genereze reduceri de emisii începând cu 1 septembrie 2012. Până la această dată, s-a presupus că 
studiul situaţiei de referinţă va fi completat, iar proiectul va fi înregistrat (Notă: se presupune că 
studiul situaţiei de referinţă se va desfăşura după înregistrarea proiectului de către Secretariatul 
CCNUSC şi Consiliul Executiv al CDM). 
 
Totuşi, nu este exclus ca această dată estimativă să se schimbe pe parcurs, în funcţie de data efectivă 
de finalizare a validării, data efectivă de depunere a cererii complete de înregistrare, data efectivă a 
începerii studiului situaţiei de referinţă şi finalizarea acestuia. 
 
Tabelul 12 Rezumatul estimării ex-ante a reducerilor de emisii 

Anul Estimarea 
emisiilor de 

proiect  
(tone CO2e) 

Estimarea 
emisiilor situaţiei 

de referinţă  
(tone CO2e) 

Estimarea 
scurgerilor  
(tone CO2e) 

Estimarea 
reducerilor de 

emisii  
(tone CO2e) 

2012 (4 luni) 0 54,681 0 54,681 
2013  0 164,043 0 164,043 
2014  0 164,043 0 164,043 
2015  0 164,043 0 164,043 
2016  0 164,043 0 164,043 
2017  0 164,043 0 164,043 
2018 0 164,043 0 164,043 
2019 0 164,043 0 164,043 
2020 0 164,043 0 164,043 
2021 0 164,043 0 164,043 
2022 (8 luni)  109,362  109,362 

Total  
(tone CO2e) 0 

 
1,640,430 

 
0 

 
1,640,430 

 
 
 
B.7. Aplicarea metodologiei de monitorizare şi descrierea planului de monitorizare: 
 

B.7.1 Date şi parametri monitorizaţi: 
 

Tabelul 13 Lista datelor şi parametrilor monitorizaţi  

Date / Parametri: i, Total număr de scurgeri 

Factorul de 
conversie 

tCH4/m3CH4 

Rata debitului 
de scurgere 
FCH4,i , m³/h 

0.0007168 1,249 

Timpul de 
utilizare estimat 

Ti,y ; h 

8,760 

Intervalul de 
incertitudine 

URi 

0.00430844 

GWPCH4, 
tCO2e / tCH4 

21 

Total reduceri 
de emisii, 

tCO2e 

164,043 
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Unitate de date: Număr 
Descriere: Numărul scurgerilor identificate, reparate şi revizuite 
Sursa datelor utilizate: Studiul iniţial de fezabilitate 
Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor 
de emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

Omisă din calcularea de evaluare REC (utilizată în calcul a fost rata medie de 
scurgere) 

Descrierea metodelor 
de măsurare şi a 
procedurilor care 
urmează a fi aplicate: 

Măsurarea cu prevelevator Hi-Flow şi înregistrarea în baza de date a scurgerilor 
de proiect 

Proceduri AC/CC care 
urmează a fi aplicate: 

Marcarea şi numerotarea unică a fiecărei scurgeri cu număr înregistrat ulterior 
în baza de date spre a fi revizuit în timpul monitorizării şi pentru a permite 
identificarea unică a scurgerilor detectate 

Comentarii: NA 
 
Date / Parametri: Ti,y 
Unitate de date: Ore 
Descriere: Numărul total de ore din cursul perioadei de raportare în care componentele cu 

scurgeri se află în stadiul de detecţie a scurgerilor 
Sursa datelor utilizate: Registrul operaţional al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor 
de emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

8760 ore     

Descrierea metodelor 
de măsurare şi a 
procedurilor care 
urmează a fi aplicate: 

Înregistrarea oricăror întreruperi de serviciu. Altfel, regulatoarele vor funcţiona 
în regim continuu până la înlocuirea programată. 

Proceduri AC/CC care 
urmează a fi aplicate: 

Documentarea şi întregistrarea în baza de date a oricăror întreruperi de serviciu 
rezultate din reparaţii ale sistemului.  

Comentarii: Orele operaţionale vor lua sfârşit atunci când componentele în cauză vor fi 
înlocuite din alte motive decât cele ce vizează scurgerile (ex: avarii tehnice) sau 
la data de înlocuire (cea mai apropiată în timp) prevăzută în PDD. 

Date / Parametri: Data 
Unitate de date: Ziua/ Luna/ Anul 
Descriere: Data detecţiei, reparării, monitorizării ulterioare a scurgerilor 
Sursa datelor utilizate: Registre ale echipelor de monitorizare şi reparaţii 
Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor 
de emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

În funcţie de data măsurării/monitorizării scurgerii, atunci când scurgerea a fost 
reparată 

Descrierea metodelor 
de măsurare şi a 
procedurilor care 
urmează a fi aplicate: 

În funcţie de data măsurării/monitorizării scurgerii, atunci când scurgerea a fost 
reparată 

Proceduri AC/CC care 
urmează a fi aplicate: 

Comenzi de lucru, chitanţe, etc., în plus faţă de registrele de reparaţii 

Comentarii: În cazurile scurgerilor recurente, se va presupune că şi-au reluat debitul din ziua 
imediat următoare ultimei măsurări care nu s-a depistat nicio scurgere 
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Date / Parametri: FCH4,i   
Unitate de date: m3 CH4/h 
Descriere: Ratele debitului de scurgere bazate pe indicii prelevatoarelor Hi-Flow 
Sursa datelor utilizate: Indicii prelevatoarelor Hi-Flow din cadrul studiului iniţial de fezabilitate 

realizat de Anem Management Ltd 
Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor 
de emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

1,249.4 m3 CH4/h (total rate de scurgeri al studiului de fezabilitate extrapolate la 
nivelul întregului sistem). 
 
Explicaţia privind modul în care această valoare a fost obţinută este oferită în 
Secţiunea B.6.3. 
 
Precizia măsurării este de +/-5%, potrivit specificaţiei tehnice a prelevatorului 
Hi-Flow. 

Descrierea metodelor 
de măsurare şi a 
procedurilor care 
urmează a fi aplicate: 

Măsurările efectuate cu prelevatoare Hi-Flow sunt auto-ajustate la conţinutul de 
metan, temperatură şi presiune şi, astfel, vor interpreta în mod direct ratele 
debitului de emisii de gaz metan. 
 
În timpul studiului iniţial de fezabilitate, au fost examinate cca. 10.5% staţii de 
reglare a presiunii gazelor, 2.3% posturi de reglare şi 1.5% dintre supapele 
autonome. Rezultatele au fost extrapolate la nivelul întregului sistem de 
distribuţie al „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 

Proceduri AC/CC care 
urmează a fi aplicate: 

Prelevatorul Hi-Flow efectuează automat două analize ale scurgerii (la debit 
mai mare şi mai mic) în timpul unei singure măsurări şi oferă, tot în mod 
automat, estimarea finală a ratei de scurgere. În cazul în care decalajul dintre 
două eşantioane depăşeşte marja de 10%, o altă măsurare va fi efectuată pentru 
a se asigura acurateţea rezultatelor. Dispozitivele de măsurare vor fi verificate 
sistematic în acord cu cerinţele de calibrare; după caz, acestea vor fi recalibrate 
conform recomandărilor propuse de producători. Fiecare scurgere va fi 
măsurată cu ajutorul unui prelevator Hi-Flow, iar indicii de măsurare vor fi 
înregistraţi în raportul de monitorizare şi sistemele de înregistrare-arhivare a ale 
prelevatorului, după caz. 

Comentarii: Valorile scurgerilor individuale au fost incluse în foaia de calcul REC 
prezentată EDO. 

 
Date / Parametri: URi   
Unitate de date: Fracţie 
Descriere: Reflectă incertitudinea asupra preciziei măsurărilor efectuate cu prelevatoare 

Hi-Flow 
Sursa datelor utilizate: Datele producătorului privind prelevatoarele Hi-Flow 
Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor 
de emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

0.0043 pentru măsurări efectuate cu prelevatoare Hi-Flow 
 

Descrierea metodelor 
de măsurare şi a 
procedurilor care 
urmează a fi aplicate: 

Estimarea calculată în baza rezultatelor studiului iniţial de fezabilitate şi a 
următoarelor ipoteze: 
 
Dat fiind numărul mare al măsurărilor, care reprezintă variabile necorelate, 
Ghidul GIEC de „Bune Practici şi Managementul Incertitudinilor pentru 
Inventarul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră” propune o abordare pentru 
combinarea cantităţilor incerte prin adunare (Pag. 12, Regula A din Capitolul 6, 
Ecuaţia 6.3), spre a obţine „rădăcina pătrată din suma pătratelor” pentru indicele 
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de incertitudine (UR) total. Acesta se va calcula folosind ratele debitului de 
scurgere şi UR respectiv al prelevatoarelor Hi-Flow utilizate pentru măsurarea 
scurgerilor. 

Proceduri AC/CC care 
urmează a fi aplicate: 

Ghidul GIEC de Bune Practici pentru estimarea incertitudinilor va fi luat în 
considerare 

Comentarii: Un interval de încredere de 95% se admite, conform cu Ghidul GIEC de „Bune 
Practici şi Managementul Incertitudinilor pentru Inventarul Naţional al Gazelor 
cu Efect de Seră” 

 
Date / Parametri: Temperatură şi presiune 
Unitate de date: Grade Celsius şi bar 
Descriere: Temperatura gazului şi presiunea aerului ambiant la sursa scurgerii. Valorile 

sunt necesare pentru a calcula densitatea gazului metan în condiţii standard la 
conversia volumelor în masă. 

Sursa datelor utilizate: Măsurările din cadrul studiului asupra scurgerilor, realizate cu ajutorul 
prelevatoarelor Hi-Flow 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul 
calculării reducerilor 
de emisii estimate în 
Secţiunea B.5 

Prelevatoarele Hi-Flow iau automat în considerare aceste măsurări la 
furnizarea/interpretarea datelor 

Descrierea metodelor 
de măsurare şi a 
procedurilor care 
urmează a fi aplicate: 

Prelevatorul Hi-Flow se autoreglează la temperatura standard şi la presiune. În 
caz de necesitate, informaţiile privitoare la temperatura gazului şi presiunea 
aerului ambiant vor fi obţinute de la „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
şi/sau obţinute prin măsurări efectuate în cadrul studiilor de măsurare a 
scurgerilor. 

Proceduri AC/CC care 
urmează a fi aplicate: 

Prelevatorele Hi-Flow vor fi calibrate conform cu cerinţele solicitate de 
producători. După caz, valorile (temperatură şi presiune) vor fi comparate cu 
datele controlului de proces ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL, pentru a 
se asigura nu există nicio discrepanţă majoră. 

Comentarii: NA 
 
B.7.2. Description of the monitoring plan: 

 
Anexa 4 prezintă o vedere de ansamblu detailată asupra planului de monitorizare.  
Rezumatul este prezentat mai jos. 
 
Personalul din cadrul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL (TTG-P) va pune în aplicare operaţiunile 
de Proiect şi activităţile de monitorizare prin efectuarea detecţiilor, măsurărilor, reparaţiilor şi 
documentaţiilor asupra scurgerilor pe parcursul perioadei de creditare. Danish Carbon Assets ApS 
(DCA) va asigura supravegherea CDM metodologică şi va acorda sprijinul metodologic necesar 
echipei TTG-P. În acord cu Anexa 4, managementul şi executarea implementării de proiect vor fi 
complet separate în timp şi spaţiu de inspecţia şi mentenanţa (I&M) obişnuită, precum şi de reparaţiile 
de urgenţă/capitale realizate de TTG-P. Echipele de detecţie şi reparare a scurgerilor din cadrul 
proiectului vor fi trimise la instalaţiile de suprafaţă în alte momente decât cele ale efectuării 
procedurilor I&M periodice de către alte echipe ale companiei. 
 
Programul de instructaj 
Programul de instructaj va fi realizat pentru a pregăti personalul local al TTG-P în ce priveşte modul 
de utilizare al echipamentului avansat de detecţie şi măsurare, metodele de executare a reparaţiilor 
eficiente, precum şi documentarea eficientă a scurgerilor identificate. Instructajul va fi realizat de 
către managerul de proiect în colaborare cu experţii tehnici cu experienţă în domeniul detecţiei şi 
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măsurării scurgerilor de gaze, dar şi al materialelor avansate utilizate în lucrările de reparaţii. Aceşti 
experţi vor oferi indicaţii detailate şi informaţii scrise privind modul de desfăşurare a detecţiilor, 
măsurărilor şi reparaţiilor. 
 
Calibrarea echipamentului 
Toate prelevatoarele Hi-Flow vor fi calibrate pentru a se asigura exactitatea măsurărilor efectuate. 
Echipele tehnice ale TTG-P vor fi dotate cu kituri de calibrare şi truse cu piese de schimb. Calibrarea 
se va efectua conform cu manualul Hi-Flow, care recomandă o perioadă de calibrare de 30 zile de 
către personal calificat. Totodată, calibrarea se va efectua în corespundere cu caietul de teren. 
Echipele tehnice ale TTG-P vor calibra (cu sprijinul Anem Management Ltd) propriile detectoare cel 
puţin lunar, urmând aceleaşi proceduri şi pentru fiecare prelevator Hi-Flow. Registrele de calibrare 
vor fi documentate în fiecare lună şi întreţinute de către operatorii tehnici împreună cu Echipa de 
Gestionare a Bazei de Date. 

 
Măsurarea scurgerilor 
Echipele tehnice vor examina componentele din graniţele proiectului folosind instrumente avansate de 
detecţie a scurgerilor, precum GMI Gassurveyor (Seria 500). Odată identificate, scurgerile vor fi 
marcate şi numerotate. Debitul fiecărei scurgeri va fi apoi cuantificat utilizând prelevatoare Hi-Flow. 
În plus, componentele cu scurgeri şi marcajele aplicate lor, plus valorile indicate de prelevatoarele Hi-
Flow vor fi fotografiate. Aceste fotografii digitale vor fi arhivate de către Echipa de Gestionare a 
Bazei de Date. Mai mult decât atât, tipul de reparaţie prevăzută, având în vedere caracterul scurgerii şi 
localizarea acesteia, va fi clasificat pentru planificarea reparaţiilor viitoare. 
 
Ulterior detecţiei şi măsurării scurgerilor, acestea vor fi reparate. Înaintea fiecărei reparaţii se vor 
preleva şi măsura noi probe prin intermediul dispozitivelor Hi-Flow. În cazul prezenţei unor 
discrepanţe dintre măsurările finale şi cele iniţiale, o a treia măsurare va fi efectuată spre a confirma 
modificările. Rata finală (confirmată) de scurgere va fi analizată spre a determina nivelul scurgerilor 
situaţiei de referinţă în conformitate cu metodologia AM0023, indiferent dacă este mai mică sau mai 
mare decât cea indicată de măsurarea iniţială. După stoparea scurgerilor, noi măsurări vor fi efectuate 
pentru a se asigura că reparaţiile s-au realizat în mod corespunzător. În caz de necesitate, vor fi 
efectuate reparaţii suplimentare până când nu vor mai fi detectate scurgeri. Dacă nu pot fi eliminate, 
scurgerile remanente vor fi măsurate şi înregistrate. Data efectuării reparaţiilor (sau data constatării 
scurgerilor remanente) va fi înregistrată în Baza de Date a Proiectului. 
 
Monitorizarea scurgerilor reparate 
Toate scurgerile care au fost supuse reparaţiilor vor fi monitorizate – folosind aceleaşi tehnologii de 
detecţie a scurgerilor pentru fiecare scurgere identificată în cadrul situaţiei de referinţă (un detector 
cel puţin la fel de performant precum GMI Gassurveyor (Seria 500))  – pentru a se asigura că sunt 
întreţinute, pe o bază anuală. În cazul în care o reparaţie a scurgerilor eşuează, se presupune în mod 
conservator şi-a reluat debitul din ziua imediat următoare ultimei inspecţii sau, în cazul unei prime 
examinări, din ziua imediat următoare efectuării reparaţiei. Reducerile de emisii sunt calculate de la 
data reparării ulterioare ale aceleiaşi scurgeri şi sunt măsurate folosind echipament  identic cu cel 
utilizat în studiul iniţial (prelevatoare Hi-Flow). Asemenea scurgeri vor fi din nou reparate, urmând a 
se efectua noi măsurări asupra lor. Datele colectate vor fi incluse în rapoarte de monitorizare periodice 
stocate în Baza de Date. 
 
Asigurarea Calităţii / Controlul Calităţii (AC/CC) 
În urma colectării datelor şi a colaţionării lor de către echipele tehnice, administratorul Bazei de Date 
va revizui datele, asigurându-se că au fost corect înregistrate. Procedurile vor urmări, invariabil: 1) 
fixarea datelor din foi de calcul individuale în foaia de calcul colaţionat; 2) identificarea observaţiilor 
extreme şi consultarea lor cu operatorul tehnic responsabil de controlul dublu al valorilor şi 3) 
analizarea probelor luate de fiecare dispozitiv Hi-Flow în parte, pentru a se asigura faptul că niciunul 
dintre acestea nu indică valori extreme pe o bază consistentă. În caz că astfel de discrepanţe se 
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constată, prelevatorul Hi-Flow va fi recalibrat şi imediat verificat, valorile eronate urmând a fi 
măsurate din nou. 
 
În plus, pentru a se asigura că marcajele aplicate scurgerilor nu se vor deteriora sau pierde, că 
fotografiile digitale nu vor fi şterse din întâmplare şi/sau că baza de date nu va avea de suferit, vor fi 
puse în aplicare trei metode paralele de marcare a scurgerilor şi analizare a măsurărilor: 1) o 
fotografie digitală a scurgerii 2) marcajul fizic la faţa locului, incluzând valorile ratei de scurgere şi 
data efectuării măsurării şi 3) la introducerea măsurării şi a datei aferente în baza de date, locaţia 
scurgerii va fi documentată pe o schiţă a instalaţiei de reglare propriu-zise. 
 
Proiectul va include, de asemenea, supravegherea atentă AC/CC şi proceduri specifice acesteia, 
printre care : 1) controlul procedurilor de întreţinere şi monitorizare a scurgerilor conform Planului de 
Monitorizare, 2) controlul gestionării bazei de date cu respectarea metodelor de înregistrare/prelucrare 
a datelor prevăzute în respectivul Plan şi 3) derularea auditurilor interne ale sistemelor de date, pentru 
a se asigura că se păstrează registrele corespunzătoare şi că scurgerile constatate/reparate au fost exact 
documentate în baza de date. 
 
Pentru detalii suplimentare cu privire la Planul de Monitorizare, a se vedea Anexa 4. 
 
B.8. Data de finalizare a aplicării studiul de bază şi a metodologiei de monitorizare, precum şi 
numele persoanei(lor)/entităţii(lor) responsabile: 
 
Data elaborării situaţiei de referinţă 16/09/2011 
 
Situaţia de referinţă a fost elaborată de Anem Management Ltd. (Anem Management Ltd nu este 
participantul la proiect inclus în Anexa 1 la PDD) pe baza rezultatelor studiului de fezabilitate realizat 
între 8-18 august 2011. 
 
SECŢIUNEA C.  Perioada de desfăşurare a proiectului / perioada de creditare 
 
C.1. Perioada de desfăşurare a proiectului: 
 
 C.1.1.  Data de începere a proiectului 

14/07/2011 – Prima finanţare substanţială a proiectului CDM, realizată la angajarea Anem 
Management Ltd., ca măsură de sprijin în vederea dezvoltării şi implementării proiectului. 

Aceasta este data la care participanţii proiectului s-au angajat să aloce fonduri cheltuieli şi, prin 
urmare, este data la care a început dezvoltarea de proiect. 

 
 C.1.2. Durata de viaţă operaţională planificată a proiectului: 
 
10 ani (120 luni) 
 
C.2. Alegerea perioadei de creditare şi alte informaţii relevante:  
 
 C.2.1. Perioada dublă de creditare: 
 
  C.2.1.1.   Data de începere a primei perioade de creditare:  
 
 Nu se aplică 
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  C.2.1.2.  Durata primei perioade de creditare: 
 
Nu se aplică 
 
 C.2.2. Perioada fixă de creditare:  
 
  C.2.2.1.  Data de începere: 
 
01/09/2012 (data la care se aşteaptă ca proiectul să înceapă a genera reduceri ale emisiilor).  
 
  C.2.2.2.  Durata:  
 
10 ani (120 luni) 
 
SECŢIUNEA D.  Impactul asupra mediului 
 
D.1. Documentaţie de analiză a impactului asupra mediului, inclusiv impactul transfrontalier: 
 
Proiectul propus este axat pe reducerea pierderilor de gaze naturale din reţeaua de distribuţie 
a Transnistriei/Republicii Moldova.  
 
Ca atare, proiectul nu necesită niciun fel de infrastructură sau componente care ar avea un 
impact poluant asupra aerului sau apei la nivel local/regional. Cu referire la materialele şi 
echipamentele utilizate în acest proiect, acestea nu emit substanţe nocive în atmosferă şi nu 
reprezintă surse de zgomot, vibraţii sau orice alte efecte fizice dăunătoare. Dezvoltarea de 
proiect nu are niciun impact transfrontalier asupra mediului şi nu necesită evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) conform legislaţiei de mediu a Transnistriei/Republicii 
Moldova. 
 
 
D.2. În cazul în care impactul asupra mediului este privit ca fiind considerabil de către 
participanţii la proiect sau Ţara gazdă, vă rugăm să furnizaţi concluziile şi toate referinţele 
pentru susţinerea documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului, efectuată în 
conformitate cu procedurile stabilite de către Ţara gazdă: 
 
Evaluarea impactului asupra mediului nu este solicitată de legislaţia de mediu din 
Transnistria/Republica Moldova pentru acest tip de proiect. Proiectul este, de asemenea, conform cu 
legislaţia de mediu a Ţării gazdă. 
 

 
 
SECŢIUNEA E.  Comentariile factorilor interesaţi 
 
E.1. Scurtă descriere a modului în care au fost atrase şi compilate comentariile factorilor 
interesaţi locali: 
 
Cu referire la cerinţa consultării factorilor implicaţi locali în elaborarea proiectului CDM, la 27 
septembrie 2011 s-a ţinut forumul public „Reducerea scurgerilor de gaze din reţeaua de distribuţie a 
Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie SRL, Transnistria/Republica Moldova”. Întrunirea a avut loc la sediul 
central din Tiraspol al companiei „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 
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„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL a stabilit, întâi de toate, lista factorilor implicaţi care ar putea fi 
afectaţi de acest proiect, printre care:  

1. Ministerul Economiei 
2. Ministerul Ecologiei 
3. Ministerul Industriei  
4. Locuitori din regiunile operaţionale 
5. TERMOCOM, corporaţia publică 
6. Centralele termoelectrice ale R. Moldova  
7. Reprezentanţi ai fiecărei filiale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
8. Mişcarea Ecologistă din Moldova (MEM) 
9. Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei (ANCE) 
10. Reprezentat al AND din R. Moldova  

Invitaţiile au fost trimise acestor grupuri de factori interesaţi prin combinaţia a:   
1. Un anunţ bilingv de întrunire, publicat în ziarul local „Dnestrovskaya Pravda” la 10 septembrie 

2011); 
2. Scrisori de invitaţie trimise la instituţiile de stat şi non-guvernamentale menţionate. 

 
A se vedea mai jos anunţul publicat în „Dnestrovskaya Pravda” la 10 septembrie 2011. 

 
Figura 11 Anunţul de întrunire a factorilor interesaţi.  
Ziarul „Dnestrovskaya Pravda”, 10 septembrie 2011. 

 

Anterior startului întrunirii, participanţilor le-au fost repartizate o agendă, detaliile proiectului şi alte 
documente (de ex: formularele de evaluare).  

Întrunirea a fost prezidată de către Nikolay Mitsinsky (director general al „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL), împreună cu Mardan Kerimov şi Tatiana Seu, care au reprezentat investitorul în 
cadrul proiectului. 

Aceştia au oferit tuturor participanţilor date detailate privitoare la proiect, inclusiv informaţii despre 
efectele economice, ecologice şi sociale prevăzute, Mecanismul de Dezvoltare Curată şi 
dezvoltarea/implementarea proiectului. Un rezumat al întrebărilor primite şi al răspunsurilor poate fi 
găsit mai jos. 
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E.2. Rezumatul comentariilor făcute: 
 
Tabelul 14 Rezumatul comentariilor obţinute în decursul întrunirii factorilor interesaţi 

Nume Întrebare Răspunsul Echipei de Gestionare a 
Proiectului 

Ponomarenko Valery 
Director financiar şi 
economic al 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL 
 

Ce ne puteţi spune despre 
personalul care va fi implicat în 
operaţiunile de măsurare în 
cadrul proiectului? 
Va fi un control la faţa locului 
sau un studiu asupra tuturor 
supapelor din sistem? 
Echipamentul va fi folosit de 
personalul investitor sau de 
personalul „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL? 

 

Studiul iniţial a fost realizat de către 
specialiştii tehnici de la Moscova, care vor 
sprijini viitoarele lucrări de măsurare la 
100% din componente, inclusiv prin 
instruirea personalului local. 
Lucrări de măsurare vor fi efectuate chiar 
de personalul companiei dvs. Acesta va fi 
instruit pentru a lucra cu echipamente 
moderne şi precise, care urmează a fi 
furnizate pentru fiecare echipă de lucru. 
După finalizarea lucrărilor de măsurare, 
vor fi puse de asemenea la dispoziţie 
materiale pentru reparaţii. 
În completarea răspunsului, Mitsinsky N. 
a adăugat că echipamentele vor fi 
certificate în conformitate cu legislaţia 
locală. Acestea vor fi certificate ruseşti, 
acceptate în Transnistria/R. Moldova. 

Cheban Vladislav 

Ministerul Resurselor 
Naturale şi de Control al 
Mediului din 
Transnistria 
Şeful Departamentului 
de Protecţie a Mediului 

Care este nivelul preconizat de 
reducere a scurgerilor de gaze 
ca urmare a implementării 
proiectului? 
Există metode de a reduce 
pierderile, nu numai la supape? 
 

 

Volumul preconizat de reducere a 
emisiilor este de 160 000 tCO2e/year. 
Volumul preconizat de reducere a 
scurgerilor din sistemul de distribuţie a 
gazelor este de aproximativ de 2-3% din 
volumul total de gaze transportat. Există 
metode de a reduce pierderile, nu numai la 
supape, dar acestea nu sunt incluse în 
graniţele proiectului CDM. 
În completarea răspunsului, Mitsinsky N. 
a descris metodele care sunt folosite 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrivie” SRL în 
afara dezvoltării de proiect CDM propusă. 
 

Rozhka Andrey 

Şef al departamentului 
juridic al companiei 
TIROTEX 

Care este intervalul preconizat 
de timp de la înregistrarea 
proiectului şi până la emiterea 
primelor credite pentru proiect? 
Care partid îşi va lua asupra sa 
comercializarea creditelor? 
 
 

Conform procedurilor existente ale ONU, 
la punerea în aplicare a proiectului sunt 
obligate să participe două părţi – adică 
ţara gazdă, pe de o parte, şi investitorul, 
pe de altă parte. Nu există proceduri care 
ar permite companiilor din ţările în curs 
de dezvoltare să acceseze credite în mod 
direct, fără ajutorul investitorului în cadrul 
unui proiect. Astfel, „vânzătorul” 
reducerilor de emisii va fi Danemarca (ca 
ţară) şi Danish Carbon Assets în calitate 



PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board   pag. 40 
 
 
Nume Întrebare Răspunsul Echipei de Gestionare a 

Proiectului 
de investitor în proiect, care va primi şi 
drepturile pentru credite. 
Durata aproximativă a tuturor procedurilor 
„până la emisia REC” este de aproximativ 
un an. În scopul înregistrării şi 
implementării proiectului a fost deja 
stabilit un set de acţiuni pentru anul 2012. 

Taran Andrey  

Director al sucursalei 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL din 
Tiraspol 

Cum sunt cuantificate REC? 
 

Mecanismul de calculare a REC este după 
cum urmează: 
Mai întâi sunt efectuate măsurări a 
scurgerilor de gaz metan.  Apoi, volumul 
de gaz reţinut este recalculat în tone de 
CO2e. Această cantitate de REC urmează 
a fi verificată ulterior.  
Verificarea se realizează pe baza 
monitorizării sistematice în cadrul 
proiectului. În cazul în care sunt 
identificate anumite emisii adiţionale, 
Investitorul este nevoit să aloce fonduri 
suplimentare pentru a repara noile 
scurgeri apărute. În termen de 10 ani de la 
înregistrarea proiectului, valoarea efectivă 
a reducerilor de emisii ar trebui să fie 
verificată periodic. 
În continuarea răspunsului, participanţii la 
proiect au precizat că materialele pentru 
reparaţii (care urmează a fi aplicate în 
cadrul proiectului) au o durată de viaţă 
remarcabilă, fiind rezistente la uzură. 
Nevertheless, monitoring of the project 
will be conducted with attraction of 
international DOE accredited in UN. Cu 
toate acestea, monitorizarea proiectului va 
fi realizată cu atragerea EDO 
internaţionale acreditate la ONU. 

Rozhka Andrey 

Şef al departamentului 
juridic al companiei 
TIROTEX  
 
 
 

Este proiectul înregistrat la 
momentul actual? 
 

Nu, proiectul nu este încă înregistrat. În 
conformitate cu procedurile existente ale 
ONU, va fi înaintat pentru înregistrare 
numai după ce a primit scrisorile de 
aprobare din partea ţării gazdă şi a 
investitorului. Scrisorile de aprobare şi de 
susţinere vor fi disponibile doar după 
finalizarea tuturor procedurilor necesare. 
În continuare, un participant la proiect a 
menţionat că ADN din R. Moldova 
tratează proiecte Transnistriei în condiţii 
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Nume Întrebare Răspunsul Echipei de Gestionare a 

Proiectului 
de egalitate cu alte proiecte desfăşurate în 
republică. Începând din 2005, când R. 
Moldova a ratificat Protocolul de la 
Kyoto, AND moldovenească a luat în 
considerare 5 proiecte CDM puse în 
aplicare pe teritoriul Transnistriei şi are o 
atitudine pozitivă faţă de aceste proiecte, 
deoarece sunt în conformitate cu 
priorităţile de dezvoltare a regiunii. 

Taran Andrey  

Director al sucursalei 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL din 
Tiraspol  

Care este perioada de emitere a 
REC? Este o dată pe an? Există 
corelaţie directă între volumul 
de reduceri şi volumul de 
certificate care urmează să fie 
emis? 
.  

Da, perioada de emitere a REC este doar o 
dată pe an. În fiecare an vor fi activităţi de 
monitorizare, precum şi de verificare, 
efectuate de către EDO independentă, 
urmate de  înregistrarea raportului de 
monitorizare şi verificarea acestuia în 
Consiliul CDM. Creditele vor fi emise 
numai după înregistrarea raportului de 
monitorizare-verificare în Consiliul CDM. 
Verificatorul independent va revizui şi 
confirma anual volumul de reduceri de 
emisii. Controlul internaţional se 
efectuează la fiecare etapă a proiectului 
CDM, inclusiv etapele de certificare şi 
eliberare a creditelor. 
Participanţii la proiect au mai adăugat că 
avantajul proiectului îl reprezintă faptul că 
reducerea emisiilor este estimată pe baza 
măsurărilor reale şi nu a metodei de 
decontare. 

Ponomarenko Valery 

Director financiar şi 
economic al 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL 

Ne-aţi informat că măsurările 
studiului situaţiei de referinţă 
sunt deja efectuate. Au inclus 
aceste lucrări şi repararea unor 
scurgeri de gaze? 

Nu, s-au efectuat doar măsurări ale ratelor 
de scurgere. La momentul actual, este în 
curs de dezvoltare PDD-ul proiectului. La 
acest stadiu doar măsurările sunt necesare. 

Kokul Vladimir 

Director al sucursalei 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL din 
Slobozia  
 

Sunt adaptate sau aplicabile 
echipamentelor noastre actuale 
materialele pentru reparaţii care 
urmează a fi furnizate? 
 

Materialele pentru reparaţii care urmează 
a fi furnizate sunt totalmente aplicabile 
echipamentelor „Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL. 
În sistemele de distribuţie a gazelor din 
ţările CSI şi Rusia, care sunt foarte 
asemănătoare cu sistemul moldovenesc de 
distribuţie a gazelor, aceste materiale au 
fost deja implementate. 
Caracteristica specifică a materialelor este 
că, după instalare, acestea formează o 
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Nume Întrebare Răspunsul Echipei de Gestionare a 

Proiectului 
masă omogenă, care oferă o etanşare de 
înaltă calitate. În plus, materialul pentru 
reparaţii (care va fi furnizat), poate rezista 
la o gamă largă de temperaturi şi este 
foarte tolerant la condiţii climatice. 

Mihaluk Nikolay 

Director al sucursalei 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL din 
Râbniţa 

Proiectul implică  înlocuirea 
supapelor propriu-zise sau 
înlocuirea doar a materialelor 
de etanşare? Ce diametre ale 
supapelor sunt incluse în 
proiect? Sunt supapele de 
faţadă de lângă case şi 
apartamente incluse în limitele 
de proiect? 
 

Proiectul implică doar înlocuirea  
materialelor de etanşare. Dacă s-ar 
descoperi că supapa trebuie să fie complet 
înlocuită, includerea sau neincluderea 
acestei operaţiuni în graniţele proiectului 
va fi evaluată în mod individual. 
Materialele de etanşare vor fi înlocuite la 
toate supapele cu tijă de etanşare. 
Supapele de faţadă de lângă case şi 
apartamente nu sunt incluse în graniţele 
proiectului. Doar supapele din reţeaua de 
distribuţie a gazelor vor fi reparate. 

Cheban Vladislav 

Ministerul Resurselor 
Naturale şi de Control al 
Mediului din 
Transnistria 
Şeful Departamentului 
de Protecţie a Mediului  

Compania dvs. implementează 
doar proiecte din sfera gazelor 
naturale? 
 

Danish Carbon Assets implementează 
numai proiecte CDM axate pe reducerea 
emisiilor din scurgeri de gaze. 
Participanţii la proiect au adăugat că 
există o mulţime de metodologii CDM 
aprobate şi fiecare proiect CDM ar trebui 
să fie elaborat în conformitate cu aceste 
metodologii. Nu este posibil de a le 
înţelege pe toate, de aceea Danish Carbon 
Assets şi-a ales o specializare destul de 
îngustă. În acelaşi timp, Danemarca, ca o 
ţară membră a Anexei I, a luat parte foarte 
activ la punerea în aplicare a diverse 
proiecte CDM, inclusiv cele din Moldova. 

Rozhka Andrey 

Şef al departamentului 
juridic al companiei 
TIROTEX  
 

Ce abordare este adoptată în 
cadrul companiei dvs. pentru 
calculul costurilor de revenire 
REC? 
 

Pentru a evalua costurile (în plus faţă de 
costurile directe pentru furnizarea de noi 
tehnologii şi costurile pentru punerea în 
aplicare a acestora) este necesar a aprecia 
costurile serviciilor de consultanţă, cele de 
înregistrare a validării, precum şi de 
verificare şi  înregistrare a proiectului la 
ONU (există o taxă de înregistrare). 
Riscurile comerciale sunt, de asemenea, 
incluse în evaluare. În special pentru acest 
proiect, riscurile sunt destul de mari, astfel 
încât, pentru a le asigura, va fi implicat 
fondul Danish Expert. 
La rândul său, preţul cotelor este 
determinat de condiţiile de piaţă, iar în 
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Nume Întrebare Răspunsul Echipei de Gestionare a 

Proiectului 
decursul următorilor 10 de ani, aici ar 
putea exista fluctuaţii semnificative. 

Mihaluk Nikolay 

Director al sucursalei 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL din 
Râbniţa  

Programul include doar 
reducerea emisiilor de metan 
sau ar putea include, bunăoară, 
şi reduceri ale emisiilor de 
propan? 
 
 

Proiectul vizează doar reducerile de emisii 
de metan. 

Ponomarenko Valery 

Director financiar şi 
economic al 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL  

De ce proiectul implică doar 
reţeaua  de distribuţie a gazelor 
de presiune medie şi joasă? 
 

Graniţele proiectului au fost determinate 
pe baza următoarelor criterii: 

- Asigurarea alimentării neîntrerupte 
cu gaze naturale (nu se sistează 
aprovizionarea consumatorilor); 

- Includerea instalaţiilor care, cel mai 
probabil, prezintă scurgeri 

Pe baza acestor criterii, graniţele 
proiectului au fost stabilite în limitele 
reţelei de distribuţie a gazelor de presiune 
medie şi joasă. 

Ponomarenko Valery 

Director financiar şi 
economic al 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL 

Permit materialele pentru 
reparaţii demontarea şi 
menţinerea supapelor în viitor? 
 

Da, desigur. Materialele sunt mult mai 
flexibile şi durabile, comparativ cu cele 
folosite în prezent. În caz de necesitate, 
acestea pot fi uşor demontate. 

Cheban Vladislav 

Ministerul Resurselor 
Naturale şi de Control al 
Mediului din 
Transnistria 
Şeful Departamentului 
de Protecţie a Mediului  

Aceste materiale nu conţin 
substanţe periculoase, care ar 
afecta starea personalului sau a 
mediului? 
 

Materialele nu conţin substanţe 
periculoase şi sunt certificate în 
conformitate cu legislaţia. 
Acesta este unul dintre avantajele 
materialelor de etanşare de acest tip. 

Ponomarenko Valery 

Director financiar şi 
economic al 
„Tiraspoltransgaz-
Pridnestrovie” SRL 

Putem vorbi despre o utilizare 
specifică a acestui tip de 
materiale?  

Nu, utilizarea specifică nu este necesară.  

 
 
E.3. Raport privind modul în care au fost luate în considerare comentariile obţinute: 
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Nu au fost înregistrate comentarii negative care să necesite clarificări suplimentare.  
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Anexa 1 
 

DATE DE CONTACT PRIVIND PARTICIPANŢII LA PROIECT 
 
Organizaţia: „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL 
Strada/C.P.: Str. Sverdlova 
Număr: 49 
Oraş: Tiraspol 
Stat/Regiune: Tiraspol 
Cod poştal: MD-3300 
Ţara: Transnistria/Republica Moldova 
Telefon: +(373-777) 7-41-19 
FAX: +(373-777) 7-44-40 
E-Mail: ttg@idknet.com 
Website: www.ttgpmr.com 
Persoana de contact: Nikolay Mitsinsky 
Titlul: Director General 
Formula de salut: Dl. 
Nume: Mitsinsky 
Alte nume: Nikolayevich 
Prenume: Nikolay 
Departament: - 
Telefon (mobil): - 
FAX (direct): +(373-777) 7-44-40 
Telefon (direct): +(373-777) 7-41-19 
E-mail personal: - 
 
Organizaţia: Danish Carbon Assets ApS 
Strada/C.P.: Solsbaekvej 
Număr: 80 
Oraş: Saeby 
Stat/Regiune: - 
Cod poştal: 9300 
Ţara: Denmark 
Telefon: + 45 89 88 08 16  
FAX: + 45 89 88 00 77  
E-Mail: danishcarbonassets@gmail.com 
Website: - 
Persoana de contact: Dl. Jess Larsen 
Titlul: Managing Director 
Formula de salut: Dl. 
Nume: Larsen 
Alte nume: - 
Prenume: Jess 
Departament: - 
Telefon (mobil): - 
FAX (direct): + 45 89 88 08 16  
Telefon (direct): + 45 89 88 00 77  
E-mail personal: danishcarbonassets@gmail.com 
 

mailto:ttg@idknet.com


PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board   pag. 46 
 
 

Anexa 2 
 

INFORMAŢII PRIVIND FINANŢAREA PUBLICĂ  
 

Nu a fost oferită finanţare publică pentru acest proiect.
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Anexa 3 
 

INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA DE REFERINŢĂ 
 

Descrierea programului de teren 
 

Studiul de fezabilitate pentru identificarea şi cuantificarea scurgerilor în secţiuni ale reţelei de 
distribuţie a „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL a fost desfăşurat în perioada 8-18 aprilie 2011. 
Măsurările au fost efectuate în toate filialele „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL de către specialişti 
ai Anem Management Ltd. Scurgerile de gaz metan detectate în timpul studiului au fost marcate şi 
măsurate. Printre sursele de scurgeri identificate s-au numărat doar supape cu tijă de etanşare. 
Cantităţi mici de scurgeri au fost detectate şi la alte componente, însă acestea nu au fost marcate, 
nefiind incluse în graniţele proiectului. Măsurările au fost efectuate folosind prelevatoare Hi Flow. 

Prelevatoarele Hi-Flow efectuează măsurări ale ratelor de scurgere cu aceeaşi precizie a măsurărilor 
incintei, dar la o viteză apropiată de cea a instrumentelor de screening (Howard et al., 1994; Lott et 
al., 1995 Howard, 1995). Prelevatoarele Hi-Flow extrag un debit mare de aer, însă dispun şi de un 
element de închidere rapidă a carcasei spre a capta complet scurgerile de gaze din componentă. Un 
senzor de oxidare catalitică/conductivitate termică măsoară concentraţia probei prelevate în fluxul de 
aer a sistemului de debit maxim. Senzorii de metan ai prelevatoarelor Hi-Flow au fost calibraţi în 
decursul proiectului şi detaliile de calibrare au fost furnizate validatorului. 
 
O colectare aleatorie de probe a fost efectuată la 1) staţii de reglare a gazelor de presiune înaltă; 2) 
posturi de reglare a gazelor (CTRP); şi 3) supape autonome cu tijă de etanşare. Pe parcursul derulării 
proiectului a fost inspectat un număr total de 94 locaţii individuale, cu un total de 160 măsurări 
efectuate în mod separat.  
 
Numărul total de supape cu tijă de etanşare prezente la instalaţiile de distribuţie a gazelor a fost 
estimat de către „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL la 4,835 unităţi. Tabelul 15 de mai jos prezintă 
un rezumat al rezultatelor studiului de fezabilitate, precum şi estimările REC de proiect. Tabelul 16 
alăturat oferă informaţii statistice suplimentare privind fiecare tip de locaţie analizat. 
 
Tabelul 15 Măsurările studiului de fezabilitate şi estimările REC per categorie de locaţie 

Tipul supapei 

Nr supapelor 
cu tijă de 
etanşare 
analizate 

Rata medie 
de scurgere 
la supape, 
L/min 

Număr 
total de 
supape 

Volumul 
emisiilor de 
gaze, m3/ana 

Volumul REC 
estimat, 
tCO2e/anb,c 

Supapă cu tijă de 
etanşare din cadrul 
GRP şi CTRP 

285 3.48 3,388 6,200,699 92,871 

Supapă autonomă cu 
tijă de etanşare 21 6.24 1,447 4,744,341 71,059 
aOre operaţionale pe an = 8760 
bIncertitudine = 0.5% (estimată conform Ghidului GIEC de „Bune Practici şi Managementul Incertitudinilor pentru 
Inventarul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră”) 
cPotenţial de încălzire globală = 21 (Ghidul GIEC pentru Inventarul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră, 2006) 
 
 
 
 
Tabelul 16 Informaţii statistice privind fiecare tip de locaţie analizat 
Număr total de GRP 14,0 
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Rata medie a scurgerii per GRP, L/min 14,31 
Mediană, L/min 12,25 
Stdev (deviere standard) 7,27 
  
Număr total de CTRP 59 
Rata medie a scurgerii per CTRP, L/min 13,43 
Mediană, L/min 11,10 
Stdev (deviere standard) 8,29 
  
Număr total de supape autonome (SA) 21 
Rata medie a scurgerii per SA, L/min 6,24 
Mediană, L/min 1,10 
Stdev (deviere standard) 8,58 
 
 
Rezultatele şi calculele studiului de fezabilitate sunt prezentate în foaia de calcul anexată.  
 
Un raport complet de fezabilitate a fost prezentat EDO spre validare a emisiilor estimate ale situaţiei 
de referinţă. 
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Anexa 4 

 
INFORMAŢII DESPRE MONITORIZARE  

 
Planul de monitorizare prezentat mai jos va fi folosit ca introducere la rapoartele de monitorizare 
periodice, pentru a se asigura că raportul de monitorizare este conform cu planul de monitorizare. 
 
Sisteme de gestionare şi operare 
 
Pentru a se asigura funcţionarea eficientă a proiectului, precum şi credibilitatea şi verificabilitatea 
REC realizate, proiectul va combina sisteme de gestionare şi operare bine definite, iar Participanţii la 
Proiect vor lucra împreună spre a implementa un program complet de monitorizare.  
Personalul din cadrul „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL (TTG-P) va pune în aplicare operaţiunile 
de Proiect şi activităţile de monitorizare prin efectuarea detecţiilor, măsurărilor, reparaţiilor şi 
documentaţiilor asupra scurgerilor pe parcursul perioadei de creditare. Quality Carbon Assets AG 
împreună cu Danish Carbon Assets ApS va asigura supravegherea CDM metodologică şi va acorda 
sprijinul metodologic necesar echipelor de proiect. 
 
Echipele de proiect vor fi compuse dintr-un număr de sub-echipe, după cum urmează: 
 
Echipele Tehnice de Detecţie, Măsurare şi Reparare a Scurgerilor (DMRS) 
„Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL este formată în prezent din 7 filiale. Pentru a se asigura o bună 
coordonare între acestea, va fi pusă în aplicare o abordare centralizată. Echipa de Proiect va fi 
independentă de personalul filialelor şi se va subordona direct Investitorilor Proiectului şi 
managementului superior al TTG-P. Această structură va asigura că datele sunt compilate şi analizate 
la nivel central şi că toate luările de decizii se fac cu supravegherea cadrelor superioare. În plus, 
personalul de proiect câştigă experienţă în toate reţelele filialei şi poate disemina cu mai mare uşurinţă 
cunoştinţele acumulate. 
 
Toate operaţiunile de proiect şi activităţile de monitorizare vor fi supravegheate de un manager de 
proiect, care va raporta direct Investitorilor Proiectului şi managementului superior al TTG-P. El va 
supraveghea toate echipele DMRS care acoperă segmente ale „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL. 
 
Operatorii responabili de implementarea acestui proiect CDM vor fi instruiţi în mod oficial şi 
autorizaţi de experţi în tehnici de DMRS. Echipele vor fi dotate cu: 
 1 prelevator Hi-Flow™ 
 Cameră foto digitală 
 1 detector GMI Gassurveyor™ (Seria 500) 
 Soluţie de săpun 
 Marcaje de identificare 
 Scară (în caz de necesitate) 
 Materiale de reparaţii GORE® (ex: GORE® Valve Stem Packing) 
 Alte materiale (bandă de teflon pentru filet, supape) 

La încheierea studiului situaţiei de referinţă şi după efectuarea reparaţiilor, vor fi necesare 
monitorizarea periodică a componentelor şi repararea oricăror altor scurgeri constatate, în regim 
continuu pe toată durata proiectului.   
 
Echipa de Gestionare a Bazei de Date 
Specialişti dedicaţi profesiei, supravegheaţi de către MP, vor fi responsabili de documentarea datelor 
de măsurare a scurgerilor, asigurându-se că sunt corect introduse într-o bază de date Excel. Datele vor 
fi actualizate zilnic, în timpul fazelor de DMRS ale proiectului. Ulterior, datele vor fi introduse în 
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modul şi timpul dictat de operaţiunile de monitorizare şi mentenanţă. Unul dintre specialişti Bazei de 
Date va fi desemnat „Lider” responsabil de verificarea datelor şi gestionarea colectării, stocării şi 
arhivării tuturor registrelor de date. 
 
Managerul de Proiect 
Managerul de Proiect (MP) va fi responsabil de coordonarea de ansamblu a proiectului CDM: va 
supraveghea Echipele Tehnice şi de Gestionare a Bazei de Date şi va fi, de asemenea, responsabil de 
coordonarea întregii logistici suplimentare a proiectului, inclusiv: 
 Colaborarea cu Quality Carbon Assets AG şi Danish Carbon Assets ApS în vederea procurării 

de echipamente şi resurse 
 Asigurarea necesităţilor de personal ale Echipei Tehnice şi celei de Gestionare a Bazei de Date  
 Întreţinerea relaţiilor cu comunitatea locală şi factorii interesaţi  
 Evaluarea necesităţilor de instructaj şi derularea unor programe de formare profesională 
 Monitorizarea şi revizuirea rapoartelor de siguranţă şi de mediu a operaţiunilor CDM  
 Coordonarea cu organismele guvernamentale de resort din Transnistria/R. Moldova 
 Asigurarea legăturii cu cadrele superioare ale TTG-P spre a asigura punerea justă în aplicare a 

proiectului CDM 
 
MP va fi, de asemenea, primul responsabil de implementarea operaţiunilor de proiect pe bază curentă. 
 
Echipa Investiţională de Proiect 
Investitorii Proiectului vor furniza capitalul necesar pentru angajarea forţei de muncă, asigurarea 
echipamentului de implementare a Proiectului, pregătirea personalului TTG-P pentru operaţiuni de 
măsurare şi detecţie a scurgerilor.  
 
Investitorii Proiectului vor coordona cu TTG-P pentru a se asigura că Proiectul este în conformitate cu 
reglementările din Transnistria/Republica Moldova. De asemenea, Investitorii în Proiect vor urmări 
implicarea continuă a părţilor terţe independente. Mai exact, Anem Management Ltd. va fi solicitată 
să sprijine implementarea şi monitorizarea proiectului. 
 
Investitorii Proiectului vor furniza asistenţă de management a proiectului şi supraveghere 
metodologică CDM, astfel încât Proiectul să fie implementat conform cerinţelor CDM. 

 
Training Program 

 
Programul de instructaj va fi realizat pentru a pregăti personalul local al TTG-P în ceea ce priveşte 
modul de utilizare al echipamentului avansat de detecţie şi măsurare, metodele de executare a 
reparaţiilor eficiente, precum şi documentarea eficientă a scurgerilor identificate. Instructajul va fi 
realizat de către MP în colaborare cu experţi tehnici cu experienţă în domeniul detecţiei şi măsurării 
scurgerilor de gaze, dar şi cel al materialelor avansate utilizate în lucrările de reparaţii. Mai exact, 
elementele de instructaj şi expertiză care urmează a fi abordate includ: 
 
 Instructaj instrumental: Echipele de Detecţie, Inspecţie şi Mentenanţă (DI&M) vor fi instruite 

în utilizarea tehnologiilor avansate de detecţie şi măsurare a scurgerilor, cu certificare 
prevăzută la finalizarea cursului. Instructajul va cuprinde următoarele subiecte: 

Abordări în detecţia scurgerilor 
 Locaţiile/sursele obişnuite ale scurgerilor 
 Metodele de efectuare a detecţiilor (soluţie de săpun, detector de gaze) 
 Cerinţele de raportare (marcaj, colectare date, fotografie digitală)  
Operarea prelevatorului Hi-Flow 
 Configurarea de bază şi operarea prelevatorului Hi-Flow 
 Descrierea aplicaţiilor de bază  
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 Calibrarea instrumentală 
 Fundamentele şi teoriile de operare 
 Consideraţiile de siguranţă  
 Configurarea şi calibrarea 
 Ateliere/exerciţii de teren 

 Instructaj reparaţii: Echipele DI&M vor fi instruite în utilizarea strategiilor/abordărilor 
specifice lucrărilor de reparaţii, cerinţelor de securitate, inclusiv: 

Abordări în efectuarea reparaţiilor 
 Înţelegerea tehnologiilor (supape) 
 Materiale de reparaţii GORE®  
 Implementarea reparaţiilor 
 Cerinţele de securitate 

 Raportare: Echipelor de inspecţie li se vor face cunoscute procedurile de efectuare şi raportare 
a investigaţiilor din studiul situaţiei de referinţă şi cele ulterioare (ex: utilizarea unei foi de 
date standardizate şi proceduri de raportare electronică a datelor de teren). 

MP va verifica dacă toţi membrii echipei tehnice au fost instruiţi corespunzător prin monitorizări a 
celor noi-sosiţi şi observaţii directe asupra echipelor în timpul exerciţiilor de teren. 
 

Calibrarea echipamentului 
 
Toate prelevatoarele Hi-Flow vor fi calibrate pentru a se asigura exactitatea măsurărilor efectuate. 
Echipele tehnice ale TTG-P vor fi dotate cu kituri de calibrare şi truse cu piese de schimb. Calibrarea 
se va efectua conform cu manualul Hi-Flow, care recomandă o perioadă de calibrare de 30 zile de 
către personal calificat. Totodată, calibrarea se va efectua în corespundere cu caietul de teren. 
Echipele tehnice ale TTG-P vor calibra propriile detectoarele cel puţin lunar, urmând aceleaşi 
proceduri şi pentru fiecare prelevator Hi-Flow. Registrele de calibrare vor fi documentate în fiecare 
lună şi întreţinute de către operatorii tehnici împreună cu Echipa de Gestionare a Bazei de Date. 
 

Măsurarea scurgerilor 
 
Echipele Tehnice vor examina componentele din graniţele proiectului folosind instrumente avansate 
de detecţie a scurgerilor, precum GMI Gassurveyor (Seria 500). Odată identificate, scurgerile vor fi 
marcate şi numerotate. Debitul fiecărei scurgeri va fi apoi cuantificat utilizând prelevatoare Hi-Flow. 
În plus, componentele cu scurgeri şi marcajele aplicate lor, plus valorile indicate de prelevatoarele Hi-
Flow vor fi fotografiate. Aceste fotografii digitale vor fi arhivate de către Echipa de Gestionare a 
Bazei de Date. Mai mult decât atât, tipul de reparaţie prevăzută, având în vedere caracterul scurgerii şi 
localizarea acesteia, va fi clasificat pentru planificarea reparaţiilor viitoare. 
 
Ulterior detecţiei şi măsurării scurgerilor, acestea vor fi reparate. Reparaţiile nu se vor efectua 
întotdeauna imediat după măsurare, ci la anumite perioade de timp de către echipe de reparaţii 
separate. După stoparea scurgerilor, noi măsurări vor fi efectuate pentru a se asigura că reparaţiile s-au 
realizat în mod corespunzător. În caz de necesitate, vor fi efectuate reparaţii suplimentare până când 
nu vor mai fi detectate scurgeri. Dacă nu pot fi eliminate, scurgerile remanente vor fi măsurate şi 
înregistrate. Data efectuării reparaţiilor (sau data constatării scurgerilor remanente) va fi înregistrată în 
Baza de Date a Proiectului. 
 

Monitorizarea scurgerilor reparate 
 
Toate scurgerile care au fost supuse reparaţiilor vor fi monitorizate – folosind aceleaşi tehnologii de 
detecţie a scurgerilor pentru fiecare scurgere identificată în cadrul situaţiei de referinţă – pentru a se 
asigura că sunt întreţinute, pe o bază anuală. În cazul în care o operaţiune de reparaţie a scurgerilor 
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eşuează, se presupune în mod conservator şi-a reluat debitul din ziua imediat următoare ultimei 
inspecţii sau, în cazul unei prime examinări, din ziua imediat următoare efectuării reparaţiei. 
Reducerile de emisii sunt calculate de la data reparării ulterioare ale aceleiaşi scurgeri şi sunt măsurate 
folosind echipament  identic cu cel utilizat în studiul iniţial (prelevatoare Hi-Flow). Asemenea 
scurgeri vor fi din nou reparate, urmând a se efectua noi măsurări asupra lor. Datele colectate vor fi 
incluse în rapoarte de monitorizare periodice stocate în Baza de Date. 

 
 Asigurarea Calităţii şi Acţiunea Corectivă 

 
Participanţii la Proiect au luat o serie de măsuri pentru a se asigura de faptul că datele utilizate în 
cadrul proiectului sunt de o calitate înaltă. Aceste măsuri vor include următoarele acţiuni: 
 
 Controlul procedurilor de întreţinere şi monitorizare a scurgerilor conform Planului de 

Monitorizare. 
 Controlul gestionării bazei de date cu respectarea metodelor de înregistrare/prelucrare a datelor 

prevăzute în Planul de monitorizare. 
 Derularea auditurilor interne ale sistemelor de date, pentru a se asigura că înregistrările 

corespunzătoare se păstrează şi că scurgerile constatate/reparate au fost exact documentate în 
baza de date. 

 Consultarea echipelor tehnice ale MG pentru a se asigura că exploatează în mod corect 
echipamentul, cu deplina respectare a procedurilor de detecţie, monitorizare şi reparare a 
scurgerilor; consilierea personalului pentru stabilirea necesităţilor de instructaj. 

 Urmărirea derulării activităţilor la faţa locului, cu verificarea respectării graficului de 
implementare şi evidenţierea oricărui risc de întârziere. 

 Verificarea termenelor de reparare/înlocuire a regulatoarelor de gaz programate spre a fi 
înlocuite sau reparate în anul următor. 

Orice conflicte sau probleme sesizate în derularea procedurilor AC/CC vor fi semnalate Investitorilor 
Proiectului, care vor dispune acţiuni corective aşa cum este detailat în continuare. 
 
Acţiuni Corective şi Situaţii Excepţionale 
La sfârşitul fiecărei perioade de monitorizare anuală va fi înaintat un proiect al raportului de 
monitorizare (incluzând comentarii cu depistarea neregulilor) spre a fi revizuit şi aprobat de către 
Investitorii Proiectului şi managementul superior al TTG-P. Dacă sunt depistate astfel de nereguli: 
 
 O analiză a neregulilor şi a cauzelor acestora va fi efectuată imediat. 
 Managementul TTG-P, în consultare cu Investitorii Proiectului, va lua o decizie cu privire la 

acţiunile corective adecvate pentru eliminarea non-conformităţilor şi a factorilor ce le-au 
cauzat. 

 Acţiunile corective vor fi duse la îndeplinire sub supravegherea Liderului de echipă cu 
efectuarea oricăror modificări necesare. 

Fluxul de date, stocarea şi gestionarea 
 
O bază de date Microsoft Excel va fi folosită pentru a ţine evidenţa scurgerilor şi reparaţiilor. 
Parametrii datelor analizate vor fi după cum urmează: 
 
1. (i) Total număr de scurgeri – fiecare scurgere va fi numerotată şi monitorizată în urma reparării. 
2. T(i) Orele operaţionale în timpul cărora scurgerea elimină emisii de gaz. 
3. Data reparării scurgerii – Comenzi de lucru, chitanţe şi alte registre. 
5. Rata de scurgere FCH4,i (l/m) – Ratele scurgerilor vor fi măsurate şi dublu verificate anterior 

efectuării reparaţiilor – discrepanţele majore vor conduce la măsurări suplimentare. Cu alte 
cuvinte, la utilizarea unui prelevator Hi-Flow™ în măsurarea ratei unei scurgeri, în cazul în care 
două teste succesive indică rezultate semnificativ diferite, testările vor continua până la realizarea 
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a două măsurări foarte apropiate (pentru a evita orice inexactitate în procesul de testare). În cazul 
în care prelevatorul Hi-Flow™ sau alte echipamente necesită recalibrare sau ajustare spre a li se 
asigura exactitatea, participanţii la proiect vor lua măsurile necesare în această privinţă. 

6. Temperatură şi Presiune – Prelevatoarele Hi-Flow™ analizează automat temperatura/presiunea 
standard în interpretarea datelor, acestea fiind valori integrate în rezultatele măsurărilor. 
Prelevatoarele vor fi calibrate în mod regulat. 

7. Factorul de incertitudine – la estimarea incertitudinilor va fi consultat Ghidul GIEC de Bune 
Practici. 

 
Pentru a asigura arhivarea completă şi identificarea corectă a scurgerilor, următoarele date vor fi, de 
asemenea, indicate: 
 Numărul şi amplasarea sistemului de reglare (strada şi numărul clădirii)  
 Regiunea 
 Numele operatorului tehnic principal 
 Număr de marcaj al scurgerii 
 Tipul de instalaţie investigată (staţie de reglare/post de reglare/staţie înăuntrul unei clădiri, etc.) 
 Componenta cu scurgeri 
 Numărul fotografiei digitale 
 Orice alte observaţii relevante 

Datele vor fi introduse la fiecare 1 sau 2 zile în timpul fazelor de detecţie şi măsurare a scurgerilor ale 
proiectului şi până în faza iniţială de reparaţii. Ulterior, datele vor fi introduse pe o bază anuală, în 
modul şi timpul dictat de operaţiunile de monitorizare şi mentenanţă. Baza de date va include 
înregistrări ale scurgerilor recurente şi înregistrări efectuate de echipele de Verificare. 
 
Datele vor fi procesate după cum urmează: 
 

1. Operatorul tehnic va înregistra datele în timpul aflării pe teren, folosind note scrise de mână şi 
fotografii digitale pentru fiecare componentă în parte. 

2. La sfârşitul fiecărei zile de efectuare a măsurărilor, operatorul tehnic va preda notele scrise de 
mână şi datele stocate în format digital echipei de Gestionare a Bazei de Date din sediul 
central, care va introduce datele colectate în cursul respectivei zile într-o foaie de calcul 
Excel.  

3. Pe bază lunară, echipa de Gestionare a Bazei de Date va colaţiona datele introduse zilnic într-o 
foaie de calcul generală, care conţine informaţii de la toţi operatorii.  

Controlul Calităţii, Discrepanţe şi Securitatea Datelor 
După încheierea colaţionărilor lunare, Administratorul Bazei de Date va revizui datele şi va se va 
asigura că au fost înregistrate corespunzător. 
 
 Dat fiind că scurgerile pot fi urmărite alternativ atât în foile de calcul individuale, cât şi în foaia 

de calcul colaţionată, orice discrepanţă va fi uşor observabilă. 
 Pentru scurgerile individuale care indică valori extreme, Administratorul Bazei de Date se va 

consulta cu operatorul tehnic responsabil pentru a efectua controlul dublu al valorilor, 
estimările discrepante urmând a fi măsurate remăsurate. 

 În plus, Administratorul Bazei de Date va analiza probele luate de fiecare dispozitiv Hi-Flow în 
parte, pentru a se asigura faptul că niciunul dintre acestea nu indică valori extreme în mod 
constant. În caz că astfel de discrepanţe se constată, prelevatorul Hi-Flow va fi recalibrat şi 
imediat verificat, valorile eronate urmând a fi remăsurate. 

Există trei metode concurente de marcare a scurgerilor şi analizare a măsurărilor – fiecare în sine 
poate satisface cerinţele de identificare. Totuşi, sistemul de identificare prevăzut este aproape 
imposibil a fi marginalizat: 
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 În primul rând, fotografia digitală a scurgerii (cu indicarea ratei efective a scurgerii, precum şi a 

datei de efectuare a măsurării) documentată ulterior pe un calculator 
 În al doilea rând, marcajul fizic la faţa locului, incluzând valorile ratei de scurgere şi data 

efectuării măsurării; şi 
 În al treilea rând, la introducerea măsurării şi a datei aferente în baza de date, locaţia scurgerii 

va fi documentată. 

Drept urmare, în cazul în care datorită unor circumstanţe neprevăzute, un marcaj se va deteriora sau 
pierde sau o fotografie digitală va fi ştearsă accidental, sau baza de date Excel ar avea de suferit, 
există două alte surse de informare şi documentare asupra scurgerii ca variante de rezervă. În plus, 
acest sistem asigură faptul că scurgerile pot fi uşor identificate şi reparate, accesibilitatea datelor fiind, 
de fapt, un element esenţial al eficacităţii reparaţiilor. 
 
Având în vedere importanţa deosebită în cadrul proiectului a echipamentelor electronice de stocare a 
datelor, managerii de proiect vor lua următoarea măsură pentru a-i asigura siguranţa materială: toate 
datele (baza de date finală) vor fi stocate atât on-site la sediul TTG-P, cât şi în mod suplimentar de 
către Amen Management Ltd.  
 
Toate părţile vor stabili proceduri de back-up şi vor folosi suporturi de rezervă pentru toate datele. 
Toate datele vor fi arhivate timp de cel puţin doi ani după încheierea perioadei de creditare, atât la 
TTG-P, cât şi la Anem Management Ltd. Aceste măsuri ar trebui să asigure, dincolo de orice îndoială 
rezonabilă, securitatea permanentă a tuturor datelor electronice aferente proiectului. 
 
 Calcularea ex-ante a reducerilor de emisii 
 
Rugăm a se consulta Secţiunea B.6.3 de mai sus pentru detalii privind modul în care participanţii la 
proiect vor calcula reducerile de emisii. 
 
    Date şi parametri monitorizaţi 
 
Rugăm a se consulta Secţiunea B.7.1. de mai sus pentru detalii privind datele şi parametrii care vor fi 
analizaţi, precum şi informaţii cu privire la metodele de monitorizare a acestora. 
 
Acest plan de monitorizare este rezumat în secţiunea B.7.2. de mai sus a PDD. 
 
Traducerea acestui text din limba engleză în limba română a fost efectuată la biroul de 

traduceri “Translation Bureau CORCIMARU” de către traducătorul autorizat Onofrei 

Alexandru (autorizaţia seria AT Nr. 67, eliberată la 22.02.2010 de Ministerul Justiţiei al 

Republicii Moldova) la unu martie, anul două mii doisprezece. 

Semnătura traducătorului 
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